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RÉsuMÉ 
Le travail présenté dans ce mémoire s' inscrit dans le cadre de la réalisation d 'un onduleur 
monophasé à résonance série avec facteur de puissance proche de l' unité. Différentes 
stratégies de commande ont été utilisées dans le cas de topologies à résonance. 
Le présent travail consiste à la conception et l' analyse d' une nouvelle technique de commande 
d' un onduleur de puissance destiné aux applications du chauffage par induction. La 
commande est appelée la modulation de densité d' impulsions MDI. Elle est introduite pour 
surmonter les inconvénients des méthodes de commande classiques et varier la puissance de 
sortie tout en diminuant les pertes de puissance au niveau des interrupteurs et en maintenant 
un bon facteur de puissance. La régulation de la puissance par MDI peut se faire de plusieurs 
façons ; il convient d' utiliser sous, la stratégie de commande qui affecte le moins possible le 
facteur de puissance. 
L'asservissement de la puissance de sortie utilise deux organes de commande: le premier a 
pour but de générer un signal d 'anticipation pour le système, il représente le fonctionnement 
inverse du système. Le deuxième organe vient corriger les erreurs entre la puissance mesurée 
et la puissance de référence. 
L'étude et les résultats de simulation de la stratégie de commande sont présentés dans 
l' environnement SimulineM et Matlab®. Une implantation du circuit de commande sur un 
microcontrôleur et la validation de la méthode sur un banc d 'essai sont exposées. 
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Le chauffage par induction s'applique aux matériaux conducteurs. Son principe consiste à placer 
l'élément à chauffer dans un champ magnétique variable. Il se développe des courants de 
Foucault au sein du matériau qui provoquent son échauffement par effet Joule. L'élément à 
chauffer peut être une masse solide ou liquide. Le rendement énergétique atteint 90 %. 
Le chauffage par induction trouve énormément d'applications en industrie [1]. Les puissances 
mises en jeu vont de quelques watts à quelques centaines de kW. La fréquence de 
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fonctionnement, qui est déterminée selon la forme du produit, le traitement désiré et la nature du 
matériau, peut atteindre des centaines de kHz. 
En effet, il y a quelques dizaines d'années on utilisait, dans les applications du chauffage par 
induction, soit des convertisseurs rotatifs (alternateurs), soit des convertisseurs statiques 
(gradateurs) [1]. Ces convertisseurs peuvent fonctionner à des puissances élevées, ils sont 
robustes et fiables. Cependant, le chauffage est lent et la puissance volumique injectée est faible. 
Dans la plupart des cas, il faut avoir recours à des fréquences plus élevées pour améliorer les 
performances du système. 
Pour assurer un chauffage inductif précis, il est nécessaire de pouvoir régler la puissance de 
préférence en charge et de façon rapide et continue. Différents moyens peuvent être utilisés et le 
réglage par action sur la tension est très répandu. Dans ce dernier mode, pour varier la tension 
d'alimentation, on utilise des gradateurs à thyristors [2] . Ils présentent toutefois trois 
inconvénients importants. 
~ Une ondulation du signal de sortie élevée ce qui nécessite l'emploi d'un filtre; 
~ Le facteur de puissance est bas à faible puissance; 
~ Le courant absorbé par le réseau contient beaucoup d'harmoniques. 
Les convertisseurs à résonance présentent une très bonne solution. Ce sont des circuits 
électroniques à circuit oscillant série ou parallèle dans lesquels la résonance est exploitée pour 
minimiser les contraintes électriques et thermiques sur les interrupteurs, réduire les harmoniques 
et diminuer les pertes de commutation. L'application du principe de la résonance a permis la 
réalisation des alimentations à hautes performances dans plusieurs domaines. Le fonctionnement 
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à moyenne et à haute fréquence est devenu facile grâce à la commutation douce des interrupteurs. 
Pour ces raisons les convertisseurs à résonance ont pris une importance remarquable par rapport 
aux convertisseurs classiques à découpage dans plusieurs applications industrielles. Ces 
convertisseurs ont des structures complexes et leur mise en application nécessite une 
connaissance parfaite de la structure et du mécanisme de commutation des interrupteurs. 
Différentes lois de commande ont été utilisées, dans le cas des topologies à résonance, pour 
contrôler l'écoulement de la puissance entre la source d'entrée et la charge. Parmi ces méthodes, 
les principales sont: 
~ La commande par fréquence; 
~ La commande par modulation de largeur d'impulsions; 
~ La commande par déphasage. 
Cependant dans les commandes ci-dessus mentionnées, on assiste à une augmentation des pertes 
par commutation et du bruit électromagnétique du fait que les interrupteurs de puissance ne sont 
pas tout le temps commuté au passage par zéro soit de la tension ou du courant [2] . 
La technique de modulation de densité d'impulsions (MDI) a été introduite comme un moyen 
pour remédier aux inconvénients des méthodes de commande classiques. L'avantage de la MDI 
est que la commutation se fait au passage par zéro du courant et ce sur une grande plage de 
variation de la puissance de sortie [2] [3]. Mentionnons aussi que la MDI fonctionne toujours à 
une fréquence fixe (la fréquence de résonance) ce qui facilite la réalisation du montage. Enfin, 
l'application de la MDI dans le cas d'un pont onduleur monophasé, ne requiert aucun 
condensateur de valeur élevée pour le filtrage, ce qUI est très bénéfique pour le facteur de 
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puissance. En effet à partir d'un seul étage de puissance, on peut commander la puissance de 
sortie et le facteur de puissance. 
1.2 Objectifs 
Les objectifs du présent travail traitent l' étude d'un onduleur pour le chauffage par induction. 
Dans cet onduleur, la commande de puissance se fait à l'aide de la technique de modulation de 
densité d'impulsions MDI. 
Les objectifs spécifiques sont: 
- L'utilisation de la technique de modulation de densité d'impulsions (MDI) pour le réglage de la 
pUIssance; 
- La détermination expérimentale de la puissance du chauffage; 
- L'asservissement de la puissance du chauffage; 
- La détermination de la stratégie de commande qui détériore le moins possible le facteur de 
pUIssance. 
1.3 Méthodologie 
La méthodologie de ce sujet de recherche consiste à faire une étude sur les topologies existantes 
de chauffage par induction et sur les moyens utilisés pour varier la puissance. Ensuite, il s'agit de 
mettre en évidence les avantages d'une technique comme la MDI qui permet de contrôler la 
puissance de sortie tout en diminuant les pertes de puissance au niveau des interrupteurs et en 
maintenant un bon facteur de puissance [2] [3] . La régulation de puissance avec MDI peut se 
faire de plusieurs façons, il faudrait donc déterminer, par simulation dans l'environnement 
Matlab/Simulink, une stratégie de commande qui affecte le moins possible le facteur de 
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puissance. Une réalisation pratique afin d'effectuer des mesures expérimentales et valider l'étude 
a également été effectuée. 
1.4 Structure du mémoire 
Dans le deuxième chapitre, nous rappellerons le pnnCIpe du chauffage par induction 
électromagnétique [1] , nous exposerons les caractéristiques du chauffage par induction, la 
répartition des courants dans la pièce à chauffer et la puissance dissipée ainsi que l'influence de 
la fréquence de fonctionnement [4] [5]. 
Dans le troisième chapitre, nous étudierons les structures des convertisseurs à résonance 
monophasés, ainsi que le principe de fonctionnement d'un convertisseur à résonance série. 
En effet, ces convertisseurs sont classés en deux catégories : 
- Les convertisseurs qui fonctionnent au-dessous de la fréquence de résonance et font appel à des 
interrupteurs du type thyristor (amorçage commandé et blocage spontané); 
- Les convertisseurs qui fonctionnent au-dessus de la fréquence de résonance et font appel à des 
interrupteurs du type thyristor dual (amorçage spontané et blocage commandé). 
Nous effectuerons une analyse en régime permanent (plan de phase). Une simulation à l'aide de 
Matlab/Simulink des différentes configurations sera décrite et réalisée [6]. De plus, nous 
présenterons les différentes stratégies de commande et de régulation des convertisseurs à 
résonance. 
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Le quatrième chapitre portera sur la conception et l' analyse d'une nouvelle technique de 
commande d'un onduleur de puissance destiné aux applications du chauffage par induction. La 
technique de commande est appelée la modulation de densité d'impulsions (MDI) [2] [3] [6]. Une 
analyse de puissance de la charge et du facteur de puissance sera aussi présentée. 
Dans le dernier chapitre, nous présenterons les détails de la réalisation pratique en utilisant la 
commande MDI et la détermination expérimentale de la puissance du chauffage en boucle 
ouverte. Des résultats expérimentaux seront présentés. 
Finalement, une conclusion générale sera exposée à la fin de ce rapport. 
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Chapitre 2 
Chauffage par induction : Principe 
et applications 
2.1 Principe du chauffage par induction 
Le chauffage par induction est une application directe de deux lois physiques, la loi de Lenz et 
l'effet Joule, il s'applique aux matériaux conducteurs. Son principe consiste à placer l'élément à 
chauffer dans un champ magnétique variable, il se développe des courants de Foucault au sein du 
matériau qui provoque son échauffement par effet Joule [1] . 
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En effet, Tout corps conducteur de l'électricité s'échauffe par effet Joule quand il est parcouru 
par un courant électrique. Cet échauffement s'obtient, soit en appliquant aux extrémités du 
conducteur une différence de potentiel (c'est le chauffage classique par résistance), soit en 
plaçant ce conducteur dans un champ magnétique variable (c'est le chauffage par induction 
électromagnétique) [4]. 
Flux magnétique 
./ ... --=.' : .--=.' : .--=.' : .--=.' : :=.' : .--=.' : - .. - .. ;- . : .--=.' : .--=.' : :: : :: : .- .. \ 
----•. / ". \ i i \ '. 
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Figure 2.1 : Principe du chauffage par induction 
Lorsqu'on applique une différence de potentiel alternatif V aux bornes d'un solénoïde, le courant 
alternatif de fréquence f qui parcourt cette bobine crée à l'intérieur, mais aussi à l' extérieur de la 
bobine, un champ magnétique variable. Si on introduit dans la bobine un corps conducteur de 
l'électricité, la variation du champ magnétique produit une variation du flux magnétique qui 
traverse ce corps et, d'après la loi de Lenz, induit une force électromotrice donnant naissance à 
des courants de Foucault. 
(2.1) 
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(j : Conductivité électrique du corps; 
Em : Champ électromoteur; 
E : Champ électrique; 
B : Induction magnétique. 





dct> : Étant la variation de flux d'induction magnétique traversant la pièce à chauffer pendant le 
temps dt. 
Ces courants de Foucault -ou courants induits- se transforment en chaleur par effet Joule dans le 
corps qui s'échauffe. La bobine constitue le circuit primaire ou inducteur, le corps présente le 
circuit secondaire. Les équipements de chauffage par induction sont donc, dans leur principe et 
en dehors de leurs caractéristiques particulières de construction, assimilables à des 
transformateurs, munis ou non de circuits magnétiques avec fer, le primaire étant alimenté à la 
fréquence du réseau (60 Hz) ou à des fréquences plus élevées (moyenne et haute fréquence)[I]. 
Il faut toutefois rappeler que tout conducteur parcouru par un courant crée un champ magnétique 
dont l'intensité est proportionnelle à celle du courant. Les applications du chauffage par induction 
ne se limitent pas au cas d'un corps placé à l'intérieur d'un solénoïde, mais peuvent faire appel à 
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des configurations très variées d'inducteurs (inducteurs plans, inducteurs linéaires, inducteurs 
tunnels ... )[4] et de positions relatives de la pièce à chauffer par rapport à l' inducteur. L'avantage 
cependant de l'inducteur en forme de solénoïde vient de ce que le champ magnétique créé par 
chaque spire s' ajoute à celui créé par les autres spires et que le champ magnétique total est 
particulièrement intense à l'intérieur de la bobine. 
2.2 Caractéristiques du chauffage par induction électromagnétique 
2.2.1 Répartition de courant et de puissance dans la charge 
Parmi les caractéristiques du chauffage par induction, deux retiennent particulièrement l'attention 
pour les applications industrielles [1] : 
- La répartition des courants induits dans la pièce à chauffer; 
- La puissance dissipée dans cette pièce. 
Afin de transmettre la plus grande énergie à la pièce à traiter, plusieurs paramètres sont à prendre 
en considération: 
1- D'un côté, le flux magnétique traversant le corps à chauffer, on site en particulier: 
- La nature du matériau (perméabilité magnétique relative) et de son état (corps 
magnétique ou non, influence de la température); 
- Des fuites magnétiques (dimensions respectives de l' inducteur et de la pièce à chauffer, 
couplage, caractéristiques du circuit magnétique); 
- La fréquence du courant. 
2- D'autre côté, les caractéristiques électriques de l'inducteur et de l' induit : 
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- Résistivité de l'induit et de l'inducteur aux températures considérées; 
- Caractéristiques géométriques de l'inducteur et de l'induit; 
- Section de l'induit affectée par le passage du courant, distribution de la densité de 
courant dans cette section, longueur du circuit parcouru par le courant induit. 
Tous ces paramètres ont une grande importance car la profondeur de pénétration des courants 
induits dans le corps à chauffer, la quantité de chaleur dégagée, sa répartition dans l'induit et le 
rendement de ce mode de chauffage en dépendent étroitement. 
Plus la fréquence du courant dans l'inducteur augmente, plus le courant alternatif parcourant la 
pièce à chauffer a tendance à se concentrer à sa surface [5]. L'énergie dissipée dans la charge et 
la répartition des courants peuvent être déterminées rigoureusement en utilisant les lois 
fondamentales de l'électromagnétisme (équations de Maxwell). On peut montrer qu'en première 
approximation, la densité de courant décroît de façon exponentielle de la périphérie de la pièce à 
chauffer vers son centre [1]. La densité de courant est de la forme : 
(2.4) 
Où: 
ix : Densité de courant à la distance x de la périphérie; 
io : Densité de courant à la surface de l'induit (x = 0); 
do : Constante dépendant en particulier de la fréquence, profondeur de pénétration du courant ou 
épaisseur de peau. La constante do, dans le cas d'un induit cylindrique plein, est donnée 
par [7] : 
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(2.5) 
p : Résistivité de l'induit; 
f : Fréquence du courant parcourant l' inducteur; 
f.i : Perméabilité magnétique de l' induit avec f.i = f.i o f.ir ; 
f.i o : Perméabilité magnétique du vide; 
f.i r : Perméabilité magnétique relative de l'induit. 
En intégrant la densité de courant, l'intensité l parcourant la pièce sera de la forme [1] : 
(2.6) 
Pour faciliter l'analyse du phénomène d' induction, on remplace un courant de répartition non 
uniforme dans l'induit, dont la densité décroît depuis la surface du corps à chauffer, par un 
courant fictif équivalent, réparti de façon uniforme dans une zone d'épaisseur do à partir de la 
surface et de densité égale à sa valeur à la surface i(do)=io / e=O.368 io . 
L' intensité parcourant la couche de matière s'étendant de la périphérie à la profondeur de 
pénétration do s'élève à : 
(2.7) 
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Alorsl(do)=0.6321 , 63.2 % du courant est donc concentré dans la couche d'épaisseur do. Or, 
d 'après l'équation (2.4) et la loi de Joule, la puissance dégagée est proportionnelle au carré de la 
densité de courant [7] [1]. 
P . 2 • 2 -2x / do x :::: l x :::: 10 e 
do 
P f· 2 -2x/do dx x 10 e 
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Le rendement électrique du chauffage par induction est défini par le rapport de l'énergie utile 
recueillie dans la pièce à chauffer et l ' énergie totale mise enjeu: 
(2.11 ) 
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Pw : puissance recueillie dans la pièce à chauffer; 
Pi: puissance dissipée par effet Joule dans l'inducteur, avecp; =Rj 1/ ; 
Ri : résistance de l'inducteur; 
Ii : intensité du courant électrique parcourant l' inducteur. 
2.2.2 Influence de la fréquence de fonctionnement 
La profondeur de pénétration est inversement proportionnelle à la racine carrée de la fréquence 
(2.5) [7]. Alors que la résistivité et la perméabilité magnétique sont des caractéristiques du corps 
à chauffer, la fréquence est une grandeur qui peut être choisie par l'utilisateur; celui-ci possède 
ainsi un moyen de contrôler la dissipation de la puissance à l' intérieur du corps à chauffer et de 
choisir le chauffage le mieux adapté. Les fréquences utilisées en chauffage par induction sont 
réparties en quatre familles [1][5] : 
- Basse fréquence pour les fréquences inférieures ou égales à la fréquence du réseau (50 Hz en 
Europe, 60 Hz en Amérique du Nord); 
- Moyenne fréquence de 60 à la 000 Hz; 
- Haute fréquence de la 000 à 300 000 Hz; 
- Hyperfréquence au-delà de 300 000 Hz. 
L'inducteur consomme toujours une énergie réactive. Pour que le générateur qui l' alimente n'ait 
à fournir que la puissance active, il faut compenser la puissance réactive par des condensateurs. 
Mais, si tous les générateurs utilisent ainsi les propriétés de circuits oscillants, ils sont pourtant de 
conceptions très variées, notamment en fonction de la fréquence et de la puissance de sortie. Ces 
deux dernières sont les plus importants paramètres dans le chauffage par induction 
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électromagnétique. La figure 2.3 montre le type de générateur à utiliser en fonction de la 
pUIssance et la fréquence pour réaliser un processus de chauffage par induction 



















1 MHz 10 MHz 
Figure 2.3 : Plages de puissance et fréquence pour les différents types 
de générateurs pour chauffage par induction 
2.3 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons exposé les pnnCIpes et les caractéristiques du chauffage par 
induction électromagnétique. Plusieurs paramètres sont à prendre en considération dans les 
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applications du chauffage par induction, la répartition des courants induits et la pUIssance 
dissipée dans la pièce à chauffer ont une grande importance. 
Les applications du chauffage par induction sont très nombreuses et elles nécessitent des 
fréquences variées. On peut citer le traitement thermique de surface (séchage et refusion des tôles 
etc ... ), traitement thermique à cœur (le formage, la fusion et le recuit etc .. . ) et traitement localisé 
(les problèmes de soudage et de dégazage etc ... ). Bien que le chauffage par induction trouve son 
emploi le plus courant dans les traitements précédents, le procédé peut être employé pour un bon 
nombre d'autres problèmes où il est nécessaire de se servir de la chaleur. 
La fréquence a une influence sur le fonctionnement du chauffage par induction, elle offre la 
possibilité de contrôler la dissipation de la puissance à l ' intérieur du corps à chauffer et de choisir 
le chauffage le mieux adapté. 
En effet, dans les applications d'échauffement, la puissance volumique transmise croît quand la 
fréquence augmente. A la fréquence de distribution d'énergie électrique (50 ou 60 Hz), la 
puissance volumique injectée est faible et le chauffage est lent. Dans la plupart des cas, il faut 
avoir recours à des fréquences plus élevées qui nécessitent l' emploi de convertisseurs 
spécialement développés à cet effet. 
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Chapitre 3 




Les convertisseurs de fréquence ont comme fonction de fournir, à partir d'un courant à la 
fréquence du réseau, un courant de fréquence différente, généralement plus élevée, destiné à 
alimenter l'inducteur de chauffage. Quatre types de générateurs sont utilisés (figure 2.3) [4] : 
- Systèmes d'alimentation classiques; 
- Convertisseurs à groupe rotatif; 
- Convertisseurs statiques à moyenne fréquence; 
- Système à haute fréquence. 
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La fréquence et la puissance élevées des convertisseurs statiques sont utilisées dans une grande 
étendue des applications du chauffage [2]. L'ensemble des convertisseurs statiques est très étendu 
et très diversifié en raison d'une part des nombreux types de conversion à réaliser et d'autre part 
du nombre important de dispositifs à semi-conducteurs. 
3.1.1 Systèmes d'alimentation classigues 
Ces systèmes se raccordent directement sur le réseau de distribution (50-60 Hz) [5]. 
Généralement, ils n'ont pas besoin d'un convertisseur de fréquence. On y trouve, souvent des 
composantes réactives (transformateurs, condensateur), des dispositifs de protection et 
d'adaptation et parfois des éléments semi-conducteurs. Ils peuvent opérer à très haute puissance. 
La figure 3.1 illustre un exemple d'un système d'alimentation d'une charge par contacteur 
statique à thyristors. Dans ce système, on utilise un gradateur à thyristors, un filtre passif à 
l' entrée et une charge RL à la sortie. La régulation de puissance est assurée par une commande 





Figure 3.1 : Système d'alimentation classigue avec un gradateur 
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3.1.2 Convertisseurs à groupe rotatif 
Les convertisseurs rotatifs sont utilisés comme source de moyenne fréquence variant (500 Hz à 
10 kHz). Ce groupe de convertisseur se compose essentiellement d'un moteur asynchrone 
triphasé alimenté à partir du réseau 60 Hz entraînant un alternateur qui fournit le courant à la 
fréquence désiré [5]. Cet alternateur alimente la charge formée de l' inducteur et des 
condensateurs de compensation. Les tensions fournies par les alternateurs sont souvent 
supérieures à celles qui sont nécessaires aux inducteurs. On utilise alors des transformateurs 
d' adaptation. Le dispositif d'excitation permet de régler en charge la tension de sortie de 
l' alternateur et la puissance du convertisseur. 
Les groupes convertisseurs utilisés sont la plupart du temps des ensembles monoblocs à axe 
vertical et refroidis à l' eau. La vitesse de rotation est généralement de 3 000 tr/mn. 
Le rendement des convertisseurs rotatifs est de l' ordre de 85 % dans la gamme de fréquence 
1-3 kHz, de 75 à 80 % dans la gamme de fréquence 3-10 kHz. Le rendement global du groupe 
convertisseur dépend de la puissance et de la fréquence. Parmi les inconvénients, on cite 
l' alimentation à fréquence fixe, le faible rendement, le prix élevé, le poids important et le niveau 
de bruit élevé. 
3.1.3 Convertisseurs statiques à moyenne fréquence 
Les convertisseurs statiques à moyenne fréquence fournissent des fréquences variant de quelques 
centaines de hertz à 10 000 Hz environ. Ils sont destinés à produire du courant alternatif à partir 
d'une source à courant continu. Dans les installations de chauffage par induction, les dispositifs 
sont composés d'un transformateur destiné à abaisser la tension, d' interrupteurs à semi-
conducteurs et des composants passifs [2] [8]. 
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Par rapport aux autres systèmes, les convertisseurs statiques sont plus simples et plus 
économiques. Ils présentent les principaux avantages suivants : 
~ Adaptation automatique de la fréquence: la fréquence s'ajuste au fur et à mesure de la 
variation de l'impédance du four pour fonctionner en permanence à la résonance et la 
puissance maximale possible est constamment transmise (générateurs statiques à 
onduleurs ); 
~ Implantation plus simple et taille plus petite; 
~ Absence de bruit; 
~ Meilleur rendement. 
Ils sont soit pilotés c'est-à-dire à fréquence imposée par le circuit de commande et de régulation, 
soit le plus souvent autopilotés, c'est-à-dire à fréquence imposée par le circuit d'utilisation. Ces 
convertisseurs sont appelés les convertisseurs à résonance. 
3.2 Convertisseur à résonance 
L'étude des onduleurs à résonance s'inscrit dans le cadre beaucoup plus vaste de l'étude de 
l'alimentation alternative d'une charge électrotechnique (RL série) à partir d'une source continue 
de tension ou de courant. La conversion d'énergie électrique est réalisée par un convertisseur 
continu-alternatif monophasé, non modulé et dont la structure dépend de la nature de la source 
continue. Ce convertisseur est soit un onduleur de tension, soit un commutateur de courant et 
délivre des ondes « carrées» de tension ou de courant [9] . 
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Dans ces convertisseurs, on exploite la résonance pour minimiser les contraintes électriques sur 
les interrupteurs électriques, maximiser la puissance transférée et réduire les harmoniques 
(Annexe A.l). 
Ces convertisseurs génèrent des tensions ou courants quasi-sinusoïdaux, à partir d'une source 
continue: le circuit résonant est alimenté par un onduleur. Ils ont été longtemps utilisés comme 
onduleurs à forte puissance et à haute fréquence dans le chauffage par induction, les sources 
ultra-sonores, les appareils de soudage, etc. La source est soit du type courant soit du type 
tension. Les interrupteurs, montés de façon asymétrique ou symétrique (demi-pont ou pont 
entier), sont unidirectionnels ou bidirectionnels en courant et/ou en tension. La charge se trouve 
avec le circuit résonant soit en parallèle, soit en série, soit mixte [10]. D'autres classifications 
sont possibles selon la fréquence, la puissance, la réversibilité, etc. 
Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'étude des convertisseurs permettant la conversion 
CC-CA (onduleur à résonance). 
On distingue deux topologies d'onduleur à résonance [10] : 
~ Onduleur à résonance série: un onduleur débitant sur un circuit résonant série peu amorti. Le 
condensateur est placé en série avec la charge, l'onduleur débite sur un récepteur de courant, 
il doit donc être alimenté par une source de tension (figure 3.2). 
~ Onduleur à résonance parallèle : un onduleur débitant sur un circuit résonant parallèle peu 
amorti. La charge comportant une capacité directement branchée entre les bornes de sortie, 
l'onduleur doit être alimenté par une source de courant continu (figure 3.3). 
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La synthèse de ces convertisseurs s'effectue suivant les étapes décrites ci-après, l'étude du 
fonctionnement de chaque séquence permet de déduire les contraintes sur les interrupteurs et 
d'obtenir leurs caractéristiques statiques. L'enchaînement des séquences donne le type de 
commutation des interrupteurs [11]. A titre d'exemple, nous allons étudier une conversion 
directe, associant une source de tension à une source de courant (figure 3.2). Entre ces deux 
sources trois types de connexions sont possibles (fig.3.4). 
Configuration a Configuration b Configuration c 
Figure 3.4 : Différentes configurations connectant deux sources de natures différentes 
Le tableau 3.1 présente l'état de fonctionnement des interrupteurs dans chaque configuration. 
Tableau 3.1 : Fonctionnement des interrupteurs dans chaque configuration 
Configurations Ouverts Fermés 
a Tl et T3 T2 et T4 
ou T2 et T4 ou Tl et T3 
b T2 et T3 TI et T4 
c Tl et T4 T2 et T3 
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Les configurations b et c sont indispensable, la configuration a n'est pas obligatoire et son 
existence est liée à la forme de la tension que l'on désire appliquer. 
3.3 Principe du convertisseur à résonance série 
Nous limitons notre étude à un convertisseur à résonance série (CRS) constitué d'un onduleur de 
tension monophasé en pont. Le circuit oscillant est composé d'un condensateur C et d'une 
inductance L. La résistance R représente une résistance équivalente totale de la charge (chauffage 
par induction dans notre cas), figure 3.2. 
3.3.1 Étude analytique 
L'étude analytique, d'un convertisseur à résonance série, en régime permanent est simplifiée si 
l'on pose les hypothèses suivantes : 
1- Les interrupteurs sont idéaux : commutation instantanée, chute de tension nulle en conduction; 
2- Les éléments réactifs du convertisseur sont sans perte; 
3- La tension u d'alimentation ne varie pas pendant la commutation. 
La tension Ue aux bornes de C et le courant ich dans le circuit sont liés à la tension v par : 
R · L dich l ch + -- + U c = v dt 
Avec (3.1) 
On a donc : 
(3.2) 
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On caractérise souvent le circuit par : 
1 2L 
OJ =--
o ~LC T=-R 
(=R rc 2Vr 
OJo : Pulsation propre du circuit non amorti (pulsation de résonance, R =0); 
{() : Pseudo-pulsation du circuit RLC; 
T : Constante de temps de l'enveloppe; 
( : Facteur d'amortissement. 
Le courant dans la charge est maintenant constitué d'une succession de réponses du circuit 
oscillant série RLC à des échelons de tension. Pour une charge RL, la nature de ces réponses 
dépend bien évidemment de la valeur du condensateur, c'est-à-dire du facteur d'amortissement ( , 
et de la fréquence de fonctionnement Fc de l'onduleur. 
3.3.2 Principe de fonctionnement et types d'interrupteurs 
Nous supposons que chaque interrupteur de puissance de l'onduleur ne conduit qu'une seule fois 
pendant un cycle de fonctionnement Tc. Les interrupteurs seront donc tous de même nature. Le 
circuit résonant série se comporte comme une source instantanée de courant. Il sera donc 
logiquement excité par un onduleur de tension, conformément à la figure 3.2. L'onduleur, mettant 
en œuvre deux cellules de commutation identiques, applique au circuit résonant une tension 
rectangulaire symétrique. Néanmoins, le courant est quasiment sinusoïdal pour des fréquences 
proches de la fréquence de résonance. Le fondamental de la tension est parfaitement synchrone 
de sa forme instantanée. Dans ces conditions, 3 modes d'opération sont possibles: deux modes 
de conduction continue et un mode de conduction discontinue [9]. Le fonctionnement au-dessus 
de la fréquence de résonance (Fc > Fr) est toujours en mode continu car l'interrupteur est bloqué 
25 
CHAPITRE 3 : Convertisseur à résonance série 
avant l'inversion du courant. Le i ème mode de conduction continue existe pour les fréquences de 
fonctionnement comprises entre Fr /2 et Fr. Le mode discontinu existe pour Fe < Fr /2. Le choix 
de la fréquence de fonctionnement Fe est le paramètre qui détermine les caractéristiques des 
interrupteurs [12]. 
Les interrupteurs de puissance Qi commandés, interconnectés avec des diodes antiparallèles et 
alternativement fermés et ouverts pendant un cycle d'opération, appliquent une tension carrée 
v = + u ou - u au circuit résonant RLC. 
3.3.2.1 Fonctionnement au-dessous de la fréquence de résonance 
Quand la fréquence de fonctionnement est inférieure à la fréquence de résonance, l' onduleur de 
tension voit à ses bornes un circuit résonant se comportant comme une charge capacitive. Le 
courant ich aux bornes de la charge est en avance sur le premier harmonique de la tension v à ses 
bornes (figure 3.5). L'interrupteur doit être commandé à l'amorçage seulement (blocage 
spontané), autrement dit, la commutation est de type thyristor. L'interrupteur est réalisé par un 
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Figure.3.5 : Fonctionnement de l'interrupteur avec Fc < Fr 
Lorsque le thyristor s'ouvre à l'annulation du courant i, celui-ci s ' inverse dans les diodes DI et 
D4 jusqu'à l'amorçage de Q2 et Q3. Le temps de conduction de Di (correspondant au déphasage 
entre le courant ich et la tension vaux bornes de l'onduleur) est le temps pendant lequel une faible 
tension Vr négative est appliquée au thyristor Ti [9]. 
3.3.2.2 Fonctionnement au-dessus de la fréquence de résonance 
Dans ce cas de fonctionnement, le circuit résonant se comporte comme une charge inductive. Le 
courant ich est en retard sur la tension délivrée par l'onduleur. Les formes d'ondes dans chaque 
interrupteur montrent qu'il doit être doté d 'un amorçage spontané et d'un blocage commandé 
(fig.3.6). On remarque une certaine dualité avec le thyristor. Ce type d'interrupteur est justement 
appelé thyristor dual qui s' amorce si sa commande le lui permet et si la tension à ses bornes est 
nulle. Son blocage est assuré par le circuit de commande, un simple condensateur en parallèle 
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Figure.3.6 : Fonctionnement de l'interrupteur avec Fe > Fr 
L'opération du convertisseur à résonance au-dessus de la fréquence de résonance se fait toujours 
en mode de conduction continu (Tc < Tr) [6] et permet de fonctionner à fréquence élevée. 
Cependant, le courant de charge diminue lorsque Fe augmente suite à l'augmentation de 
l' impédance de l'inductance. 
3.3.2.3 Fonctionnement à la fréquence de résonance 
Il s'agit du cas limite entre les deux principaux modes d'opération. Le CRS fonctionne à la 
fréquence de résonance. Le réglage de la puissance ne peut pas s' effectuer par variation de Fe à 
moins d' avoir recours à d'autre technique de commande comme la MDI. 
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Figure 3.7 : Fonctionnement de l'interrupteur avec Fc = Fr 
3.4 Modes de fonctionnement 
3.4.1 Séquence de fonctionnement Fc < Fr 
En limitant notre étude à une commande par impulsions fines d'amorçage des interrupteurs, nous 
déduisons, dans un cycle, les différentes séquences de fonctionnement dont les circuits 
équivalents sont représentées à la figure 3.8 pour des fréquences d'opération inférieures à la 
fréquence de résonance [13]. 
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Figure 3.8 : Modes de fonctionnement de CRS 
1 ière séquence 
Au début, le condensateur du circuit résonant est chargé négativement. Lorsqu'on amorce les 
interrupteurs TI et T 4, la tension u est appliquée au circuit résonant série. Pendant cette séquence 
il y a oscillation entre l'inductance et le condensateur jusqu'à ce que le courant ich s' annule. Le 
schéma qui illustre cette phase est montrée dans la figure 3.8 (a). 
i ème séquence 
A la fin de la première séquence, le condensateur a atteint sa tension maximale. Au passage par 
zéro du courant dans le circuit résonant, les interrupteurs TI et T4 se bloquent et les diodes DI et 
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D4 s'amorcent. La tension du condensateur diminue tout en restant positive et le courant dans le 
circuit résonant décrit une alternance négative complète (Fc < Frl2) ou incomplète figure 3.8 (b). 
3 ième séquence 
Après la séquence où le convertisseur est au point stable (roue libre), le condensateur étant chargé 
positivement, on amorce les interrupteurs T2 et T3; cette séquence est similaire à la première 
séquence exceptée qu'une tension négative est appliquée au circuit oscillant figure 3.8 (c). 
4ième séquence 
Au passage par zéro du courant, les interrupteurs T 2 et T 3 se bloquent et les diodes D2 et D 3 
s'amorcent. Cette phase est illustrée dans la figure 3.8 (d). 
3.4.2 Résultat de simulation pour Fc < Fr 
Les résultats de la simulation du convertisseur pour une fréquence de commutation F c inférieure à 
la fréquence de résonance Fr sont montrés aux figures 3.9 et 3.10. La simulation a été effectuée à 
l'aide du logiciel Matlab / Simulink. 
Les paramètres du circuit de simulation sont les suivants: 
- Tension d'entrée u = 200 V ; 
- Résistance R= 1 Q; 
- Inductance de résonance L = 230 10-6 H . ,
- Capacité de résonance C = 500 10-9 F . ,
- Fréquence de résonance Fr = 14.84 kHz. 
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Ces formes d'ondes présentées dans chaque mode permettent de comprendre le fonctionnement 
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Figure 3.9: Formes d'ondes du courant et tension de l'onduleur pour Fe < Fr 
Le courant ieh dans la charge est en avance sur la tension de l'onduleur, alors le circuit résonant se 
comporte comme une charge capacitive. Les formes d'ondes montrent que les interrupteurs 
doivent être à amorçage commandé et à blocage spontané. 
Cette étude peut être grandement facilitée par la représentation dans le plan (Ve, Z*iL), 
avecZ = JE (fig.3.l0). 
32 






600 1 - - - - - - -1- - - - - - ï - - - - - - - ï - - - - - - - r - - - -
1 
1 
400 1 1 1 ------j-------ï-------ï-- -- --
1 
200 1 ___ ____ ~ _______ 4. - - - - - - - ~ - - - - - - -1 







-1500 -1000 -500 o 
Vc 
500 1000 
Figure 3.10 : Plan de phase pour F c < Fr 
1500 
Dans ce plan de phase, la trajectoire du point de fonctionnement est un arc de cercle centré sur un 
point et passant par le point représentatif des conditions initiales. 
3.4.3 Résultat de simulation pour Fc = Fr 
Il s'agit du cas limite entre les deux principaux modes d'opération (au dessous et au dessus de la 
fréquence de résonance). L' interrupteur fonctionne à fréquence fixe, ce mode d'opération 
présente un cas de fonctionnement particulier dans lequel la transition de tension se fait lorsque le 
courant dans la charge est nul. 
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Figure 3.11 Formes d'ondes du courant et tension de l'onduleur pour Fe = Fr 
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3.4.4 Séquence de fonctionnement pour Fc > Fr 
On déduit les différentes séquences de fonctionnement pour des fréquences d'opération 
supérieures à la fréquence de résonance [6]. 
1 ière séquence 
Le condensateur du circuit étant chargé négativement, les interrupteurs TI et T 4 s'amorcent. 
Pendant cette séquence, la tension du condensateur change de polarité suivant une sinusoïde. 
i ème séquence 
A la fin de la séquence précédente, le condensateur a atteint une tension positive. Lorsqu'on 
bloque les interrupteurs TI et T 4, les diodes D2 et D) s'amorcent. La tension du condensateur 
augmente pour atteindre sa valeur maximale et le courant dans le circuit résonant décrit une 
portion d'alternance pour s'annuler. 
3 ième séquence 
Le condensateur est chargé à sa valeur maximale. Les interrupteurs T 2 et T) s'amorcent. Cette 
séquence est similaire à la première au signe près du courant et de la tension dans le circuit 
oscillant. 
4 ième séquence 
Lorsqu'on bloque les interrupteurs T2 et T), les diodes DI et D4 s'amorcent. Le courant décrit une 
portion d'alternance pour s'annuler et le cycle reprend. 
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Figure 3.13 : Formes d'ondes du courant et tension de l'onduleur pour Fe > Fr 
Le courant ieh dans la charge est en retard sur la tension de l'onduleur, alors le circuit résonant se 
comporte comme une charge inductive. Les formes d'ondes montrent que les interrupteurs 
doivent être à amorçage spontané et à blocage commandé. 
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3.5 Commande et régulation 
Dans la plupart des cas, les installations de chauffage par induction utilisent un convertisseur de 
fréquence. Pour assurer un chauffage inductif précis, il est nécessaire de pouvoir régler la 
puissance fournie à la charge de façon rapide et continue. Différentes stratégies peuvent être 
adoptées. Elles ont une action sur l' alimentation (courant ou tension), sur l' impédance 
équivalente de la charge (sur la fréquence de fonctionnement) , ou par une stratégie spécifique [2]. 
3.5.1 Action sur la tension 
Sachant que la puissance varie avec le carré de la tension, il est efficace et commode d'effectuer 
la régulation de la puissance en variant la tension. Les principaux moyens actuels pour réaliser 
une variation de la tension sont les suivants : 
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~ Autotransformateurs: ils sont utilisés aux faibles fréquences. Ils sont onéreux et encombrants. 
~ Redresseurs à thyristors : l ' alimentation des convertisseurs par un redresseur à thyristors est 
beaucoup utilisée car les redresseurs apportent une grande souplesse, la régulation de tension 
ou courant et la protection rapide. Ils présentent toutefois quelques inconvénients [2] : 
o Une ondulation du signal de sortie élevée, ce qui nécessite l'emploi d'un filtre; 
o Le courant absorbé par le réseau contient beaucoup d'harmoniques; 
o Le facteur de puissance est bas à faible puissance. 
3.5.2 Commande par déphasage 
Il a été proposé en 1993 dans la référence [14] ; il s'agit d'une technique de commande d'un 
convertisseur à résonance série destiné au chauffage par induction appelée commande par 
déphasage. 
En se plaçant toujours dans le cas d'une alimentation à partir d'une source de tension continue, le 
circuit le plus général permettant de réaliser la conversion continu- alternatif monophasée est la 
structure en pont (figure 3.2). Le principe de base consiste à déphaser d'un angle a les signaux 
de commande des deux bras d' interrupteur de cet onduleur (où O<a<180o). On obtient ainsi une 
onde de sortie dont la valeur moyenne est indépendante de toute fluctuation de la charge et de 
l' alimentation. Cette stratégie de commande offre une régulation de la puissance de façon directe 
en variant le déphasage entre les interrupteurs TI et T 4. 
La figure 3.15 présente le principe de fonctionnement des interrupteurs ainsi que la forme d'onde 
de la tension et du courant. 
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Figure 3.15 : Formes d'ondes de la tension et du courant commandé par déphasage 
Le déphasage entre le fondamental de la tension V et le courant Ich est exprimé par: 
2 (w -1) 






R z = ~ 
Avec 
Zin : Impédance d'entrée; 
Wn : Fréquence de commutation normalisée; 
q : Facteur de qualité de la charge. 
Le réglage du transfert de la puissance s' effectue par le réglage de largeur de a du palier nul de 
la tension. 
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La puissance normalisée est [14] : 
(3.5) 
D'après l'expression de la puissance normalisée indiquée dans l'équation (3.5), on trouve que la 
régulation de la puissance est assurée par l'asservissement de deux paramètres, d'une part par le 
déphasage a entre le fonctionnement des interrupteurs et d'autre part par le déphasage entre le 
courant et la tension de la charge<t> . Le problème particulier d'une commande par déphasage est 
la réalisation du circuit déphaseur qui devient plus complexe [14]. Par ailleurs, cette stratégie de 
commande fonctionne à une fréquence supérieure à la fréquence de résonance ce qui n 'est pas 
bénéfique pour le facteur de puissance (FP«I). 
3.6 Conclusion 
Dans le présent chapitre, nous avons présenté les différents générateurs destinés aux applications 
de chauffage par induction. En effet, les convertisseurs statiques sont un bon moyen à considérer 
dans les applications à moyenne et haute fréquence . 
A cet effet, une étude sur les structures de convertisseurs à résonance monophasés a été proposée 
ainsi que leur principe de fonctionnement. Alors, nous avons effectué une analyse et une étude en 
régime permanent d'un convertisseur à résonance série dans tous les domaines de fréquence de 
fonctionnement (Fe < Fr , Fe > Fr et Fe = Fr). Cette étude fût allégée par l'utilisation du plan de 
phase. 
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Les structures de base ont beaucoup d'avantages: elles offrent une taille plus faible des 
composants passifs, une fiabilité accrue, une réduction des interférences électromagnétiques, etc. 
En effet, la régulation de la puissance dépend essentiellement de la fréquence de commutation. 
Dans ce chapitre, nous avons discuté des principales stratégies de commande et de régulation des 
convertisseurs à résonance. On trouve d'autres techniques applicables dans le cas des topologies 
à résonance comme la commande par fréquence [6] et la commande par modulation de largeur 
d'impulsions ML! [8] . Cependant, dans les commandes ci-dessus mentionnées, on assiste à une 
augmentation des pertes par commutation et du bruit électromagnétique du fait que les 
interrupteurs de puissance ne sont pas tout le temps commutés au passage par zéro soit de la 
tension ou du courant. De plus, ces commandes ne permettent pas de corriger le facteur de 
puissance. 
La technique de modulation de densité d'impulsions MDI a été introduite comme un moyen pour 
remédier aux inconvénients des méthodes de commande classiques. Une très bonne méthode 
consiste à commander les interrupteurs par rapport au passage par zéro du courant et ce sur une 
grande plage de variation de la puissance de sortie. Mentionnons aussi que la MDI fonctionne 
toujours à une fréquence fixe (fréquence de résonance) ce qui facilite la réalisation du montage. 
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Chapitre 4 
Commande par modulation de densité 
d'impulsions -MDI-
4.1 Introduction 
Il existe plusieurs stratégies de commande permettant la régulation de la puissance fournie à la 
charge (chapitre 3). La modulation de densité d'impulsions MDI est parmi les techniques de 
commande applicables dans le cas des topologies à résonance. 
Pour le chauffage par induction, la commande d'un convertisseur à résonance à haute fréquence 
doit assurer les tâches suivantes: 
~ Commander le paramètre réglé (la puissance dans notre cas); 
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~ Supprimer les influences sur le paramètre réglé qui sont dues aux variations des 
caractéristiques électriques de la charge ou aux fluctuations de la source d'alimentation; 
~ Respecter certaines grandeurs d'exploitation (fréquence de commutation, la commande 
des interrupteurs par rapport aux passages par zéro). 
La technique de modulation de densité d' impulsions MDI a été introduite comme un moyen pour 
remédier aux inconvénients des méthodes de commande classiques. Aussi la technique a été 
proposée afin de réaliser un système d'échauffement capable de fonctionner à haute fréquence. 
Une très bonne méthode consiste à commander les interrupteurs par rapport aux passages par 
zéro du courant et ce sur une grande plage de variation de la puissance de sortie [3] [15] . 
Mentionnons aussi que la MDI fonctionne toujours à une fréquence fixe (fréquence de résonance) 
OJr = ~ ce qui facilite la réalisation du montage. L'application de la MDI dans le cas d'un 
vL C 
pont onduleur monophasé, ne requiert qu'un condensateur de valeur réduite pour le filtrage, ce 
qui est très bénéfique pour le facteur de puissance [2]. 
Dans ce chapitre, nous présentons le principe de la stratégie de commande MDI et de régulation 
appropriée du convertisseur à résonance série qui emploie, comme interrupteur électronique, des 
transistors. Ces derniers sont capables de fonctionner à des fréquences élevées (au-delà de 100 
kHz) [2] afin de générer des puissances suffisantes. 
La figure 4.1 généralise un schéma-bloc d'un onduleur de puissance commandé par MDI. 
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200V Redresseur Onduleur 
monophasé 
Transformateur 




Figure 4.1 : Schéma-bloc d ' onduleur MDI 
4.2 Description du système 
Dans notre étude, l'étage de puissance proposé est constitué par: 
- une source de tension alternative de (200 V, 60 Hz); 
L ............................ J 
- un pont de quatre diodes qui permet de redresser le courant issu de la source; 
- une capacité est alimentée à la sortie du redresseur afin de filtrer le signal courant; 




- des interrupteurs TI à T 4 qui sont des transistors commandables, interconnectés avec des diodes 
anti-parallèles DI à D4. 
Cet onduleur à haute fréquence est utilisé pour créer une onde de courant haute fréquence dont 
l' amplitude est modulé par la commande MDI. La sortie de l' onduleur alimente un 
transformateur haute fréquence de rapport nl/n2 qui sert d 'une part à adapter la charge et d 'autre 
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part à assurer l ' isolation galvanique entre le circuit de puissance et la charge. Le secondaire du 
transformateur alimente un circuit résonant RLC. 
L'étage de puissance est montré en détail à la figure 4.2. 
2JJJV 




f\v Î --. u B L Co 
Vs C 12 T4 
L ....... ,., ................. ..l 
D22 D14 
Figure 4.2 : Étage de puissance 
Liste de paramètres : 
R = 0.15 Q; L = 5 IlH; C = 21.988 nF; 
Co = 1 IlF; Lo = 70 IlH; Fc = 480 kHz. 
4.3 Principe de la commande MDI 
La modulation de densité d' impulsions MDI est une commande par train d'ondes. Dans ce cas, la 
tension est applicable à la charge durant un certain nombre de cycles entiers suivis d'un intervalle 
d'arrêt (une tension nulle). En effet, dans un circuit de commande basé sur la MDI, la régulation 
de la puissance est assurée en ajustant et en diminuant les nombres d' impulsions dans une 
période T = N Tr (N est un nombre entier de cycle résonant) [2] [3] [15]. Cette technique permet 
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de diminuer les pertes de puissance au niveau des interrupteurs tout en maintenant un bon facteur 
de puissance [16]. 
Le tableau 4.1 présente une comparaison des caractéristiques de 3 types de commande de 
l'onduleur à haute fréquence [2], chaque technique de commande assure la variation de la 
puissance de la charge. Les résultats illustrés sont obtenus à l'aide d'une analyse théorique de 
variation de la fréquence et de courant du blocage au niveau du drain des interrupteurs 
(Annexe A.2). 
Tableau 4.1 : Comparaison de 3 types de commande de l'onduleur à 50 % de la puissance 
nominale avec g = 10 
FC PS MDI 
Fréquence de commutation 1.05 Fr 1.03 Fr Fr 
Fréquence de 1.05 Fr 1.03 Fr 0.68 Fr 
fonctionnement" résultante 
Angle de phase: <1> (degré) 45 23.7 0 
Courant drain de blocage 50% 64 % (avance) 0% 
lofT /10 0.5 ( retard) 
Fréquence d'ondulation 2.1 Fr 2.06 Fr 0.31 Fr 
FC : Commande par fréquence 
PS : Commande par déphasage 
MDI : Commande par modulation de densité d'impulsions 
Les hypothèses ci-dessous sont considérées dans cette étude théorique: 
~ La charge du convertisseur est un circuit RLC résonant avec un facteur de qualité q = 10; 
~ Aucune capacité d'amortissement n'est utilisée aux niveaux des MOSFETS; 
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~ Le convertisseur fonctionne à 50 % de sa pleine puissance. 
Le tableau donne une idée sur les points forts de la commande MDI. Nous remarquons que 
l' angle de phase dans la MDI est nul, alors qu' il est plus ou moins important dans les autres 
commandes FC et PS. Un autre avantage concerne le courant drain de blocage IOff / 10, ce dernier 
est toujours égal à zéro % dans la MDI, ce qui n ' est pas le cas dans les autres commandes. Par 
conséquent, ces dernières commandes nécessitent l'emploi d'un circuit amortisseur (snubber) 
plus important. Par ailleurs, nous trouvons que la fréquence de fonctionnement est égale à la 
fréquence de résonance dans la MDI, elle augmente de 5 % pour la FC et de 3 % pour la PS. 
Cette comparaison assure les avantages de la commande MDI; elle permet d' avoir un bon facteur 
de puissance au niveau de la charge et un bon rendement. 
Dans une commande à base de contrôle MDI, trois modes de fonctionnement sont proposés [2] 
[3] [15] (figure 4.3). Étant donné que la fréquence de commutation des interrupteurs est égale à la 
fréquence de résonance, nous avons : 
1 
F = 1 
c 2n ~LC (4.1) 
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(c) (d) 
Figure 4.3 : Modes de fonctionnement de l'onduleur 12ar MDI 
Ca) circuit équivalent; Cb) Mode 1; Cc) Mode II; 
Cd) Mode III 
Mode l (fig.4.3.b) : représente un fonctionnement normal de l'onduleur, Tl et T4 sont passants, T2 
et T3 sont bloqués. Dans ce cas la tension de l' onduleur V AB = + u. 
Mode II (fig.4.3.c) : Tl et T4 sont bloqués et T2 et T3 sont passants; la tension de l'onduleur est 
donc V AB = - u. 
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Mode III (fig.4.3.d) : représente la roue libre, T2 et T4 sont passants. Cependant la charge est 
déconnectée de la source et la tension aux bornes de la charge devient nulle V AB = 0, on parle ici 
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Figure 4.4 : Principe de la commande MDI 
La figure 4.4 illustre le principe de la technique de la MDI qui est basé sur le contrôle de la 
puissance. Elle présente un cas de densité d'impulsions: 
D= TON = 2. 
T 4 
Avec T = N T r = TON + T OFF (4.2) 
(4.3) 
(4.4) 
Tel que les formes carrées de la tension sont produites lorsque le convertisseur à résonance 
fonctionne au mode 1 et au mode II alternativement pendant une période TON de 3 cycles 
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résonants, la tension varie de + u à - u. Chaque mode de fonctionnement est illustré pendant la 
moitié d'un cycle résonant. Le 4ième cycle résonant présente un trou T OFF, une tension nulle est 
appliquée aux bornes du circuit résonant V AB = 0, cette étape correspond au mode III (roue libre). 
4.4 Étude analytique 
4.4.1 Calcul du courant résonant 
Dans le cadre de l' étude analytique, nous supposons que les interrupteurs sont idéaux, autrement 
dit les temps de commutation et la chute de tension lors de la conduction sont négligés. En 
supposant la tension d'entrée parfaitement filtrée et les commutations instantanées, l' étude du 
convertisseur à résonance série est réduite à l' étude de la réponse du circuit oscillant série 
supposé sans perte et excité par une tension carré v(t) = ± u , avec une fréquence de 
fonctionnement (J)= (J), . 
Le modèle serait donc bien décrit par la réponse d'un circuit résonant série RLC en pleine onde 
(figure 4.3.a). 
L'équation différentielle s'écrit: 
di ch 1. . L -- + - J 1 ch dt + RIch = v(t) 
dt C 
dich R. 1 . 1 













r : Constante de temps de l'enveloppe; 
q : Facteur de qualité du circuit résonant; 
W r : Pulsation du circuit résonant. 
La décomposition en série de Fourier de v(t) donne: 
~ 
v(t)= l vn cos(nwt+f/Jn ) 
n=O 




D'après le développement en série de Fourier effectué dans l'annexe Al (équations (Al), (A.2), 
(A3) et (A.4)), nous trouvons que: et 7r lJ1, =--
2 
Donc le fondamental de la tension peut s'écrire comme suit: 
v(t) = 4u sin(wrt) 
1[ 
En négligeant les tensions harmoniques l'équation (4.5) deviendra : 
dich R. 1 f' 1 4u , 
-+-1 +-- 1 dt=--slllmt dt L ch Lech L Ir r 
di ch 2 R di ch 2 . 4 u () 
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L'équation (4.10) est une équation de deuxième ordre. Pour la résoudre, il va falloir calculer la 
solution sans second membre (solution homogène ih) et la solution avec second membre (solution 
particulière ip). 
- Solution sans second membre 
La solution homogène de l' équation (4.10) donne 
2 R 2 
X +-x+mr =0 L 
(4.11) 
(R)2 2 ~= L - 4mr (4.12) 
Notons que la commande du convertisseur se fait par la technique de modulation de densité 
d'impulsions MDI. La MDI fonctionne à la fréquence de résonance, ce qui implique que 
1 
m=mr = ~L C . 
A part les avantages de la commande MDI mentionnés ci-dessus, dans la référence [2], Akagi fait 
l 'hypothèse simplificatrice suivante: 
2mr L 2 1 
--'--- = q» 
R 
D'après (4.6) et (4.13) nous trouvons: 
1 R 
m »-
r 2L ~ mr »-'[' 
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Donc la solution homogène ih peut s' écrire sous la forme suivante: 
-R 
-t 
i h (t) = {A cos( (j) r t) + B sine (j) r t )} e 2 L 
- Solution particulière 
La solution particulière de l'équation (4.1 0) donne : 
- Solution générale 
-R 
i ch (t) = {A cos( (j) r t) + B sine (j) r t) } e ut + ~ sine (j) r t) 
1lR 
Avec les conditions initiales i(O) = 0 et di (0) = 0 
dt 
Nous trouvons A= O, et B=-~ 
lrR 
L'expression du courant ich en pleine onde [5] peut s'écrire sous la forme suivante: 
R 4u --( 
i





Lorsque la commande MDI est appliquée au circuit résonant avec un facteur de qualité supérieur 
à 1 (q » 1), le courant de la charge présente une forme sinusoïdale à la fréquence de résonance 
et limitée par une enveloppe qui illustre la réponse d'un système de 1 ière ordre (figure 4.5). 
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Alors, le courant résonant de la charge peut s'écrire sous la forme suivante: 
Imax 















ich(t) - -, iE(t) 
-20 ~--~----~----~----~----~-----L----~ 
4.7 4.75 4.8 4.85 4.9 4.95 5 
Temps (s) 
Figure 4.5 : Forme du courant à la charge 
(4.20) 






Nous cherchons A, B et C 
À (=0 (4.23) 
(4.24) 
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(4.25) 
D'après (4.23), (4.24) et (4.25) l'expression de l'enveloppe du courant devient sous la forme 





1 Courant maximal de iE dans le cas où TON / T = 1; dans ce cas le convertisseur 
~ 
fonctionne en mode l et II, l'équation (4.27) donne i E (t) 1 en régime 
permanent; 
Imin : Valeur de iE à l'instant t = o. 
Le calcul de Imin se fait en considérant l'égalité suivante en régime permanent: 
Donc 
(4.28) 
Si le facteur de qualité q tend vers l'infini (q --7 00) alors, 1: tend vers l'infini (1: --7 00) et 
l'amplitude de l'enveloppe iE du courant résonant deviendra proportionnelle à la densité 
d'impulsions. 
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TON T 
En utilisant le développement de e T et eTau voisinage 0, les équations (4.26), (4.27) et 




4.4.2 Expression de la puissance moyenne 
Lorsqu'une tension v(t) est périodique et de période T, la puissance active ou puissance moyenne 
est définie comme étant la valeur de l'énergie fournie par la source divisée par la période T. 





P = - J v(t) ich (t) dt T 0 
1 { TON T } P = T f v(t) ich (t) dt+ f v(t) ich (t) dt 
o TON 
T f v(t) ich (t) dt = 0 
TON 
1 TON 
P = - f v(t) ich(t) dt 
T 0 
De (4.8), (4.20) et (4.33), nous obtenons: 
1 TON 
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(4.35) 
En utilisant le principe de la commande MDI (la commande des interrupteurs par rapport aux 
passages par zéro) ainsi que l'hypothèse (4.14) proposé par Akagi [2] , le développement de 
1'équation ci-dessus avec (4.26) et (4.27) donne une expression de la puissance moyenne 
simplifiée (Annexe A.3). 
Avec 
2 A 




Nous allons énumérer deux autres hypothèses qui simplifient le traitement mathématique des 
équations de départ et aident sur l' analyse du courant ainsi que la puissance de la charge. 
Première hypothèse: la période de fonctionnement de la MDI (T = N Tr) est très inférieure à la 
période de l'enveloppe T (T « T). 
Deuxième hypothèse: la période de fonctionnement de la MDI (T = N Tr) est très supérieure à la 
période de l' enveloppe T (T » T) . 
- Cas où T est très inférieure à T T« T 
Le circuit RLC est peu amorti. Dans ce cas, l'amplitude du courant résonant est proportionnelle à 
la densité d' impulsions (4.29), et la puissance de sortie aura une expression qui est 
proportionnelle au carré de densité d' impulsions. 
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(4.38) 
- Cas où T est très supérieure à '[ (T » '[) 
Le circuit RLC est moins amorti. La puissance de sortie deviendra proportionnelle à la densité 
d'impulsions 
lim P = Pmax D 
'!"~o 
(4.39) 
De l'analyse faite auparavant, nous pouvons envisager un autre avantage de la technique MDI. 
En effet, on peut régler la puissance en agissant sur un seul paramètre: la densité d' impulsions D. 
La commande MDI consiste à fixer la séquence T (T = N Tr) qui représente un nombre entier 
d'impulsions et à moduler la densité de ces impulsions de manière à adapter le courant et la 
puissance désirée. Le choix de N représente les différentes possibilités et niveaux de puissance. 
Chaque niveau doit présenter une période TON = N I Tr suivi d'une période Torr = N2 Tr (où on 
rate des cycles). 
Par exemple, si on considère une période de cinq cycles résonants T = 5 Tr, la commande MDI 
présentera cinq possibilités de fonctionnement. En effet, sa densité d'impulsions D sera variée de 
5/5, 4/5, ....... jusqu'à 1/5. Chaque valeur de D donnera un niveau de puissance qui est différent 
des autres (4.38). Cette étude permettra d'obtenir une plage de puissances qui varie de 100% à 
(20%) 2 de sa puissance maximale. 
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La régulation de puissance avec la modulation de densité d'impulsions MDI peut se faire de 
plusieurs façons [3] [7]. Il faudrait donc déterminer la stratégie de commande qui affecte le 
moins possible le facteur de puissance. Alors, la méthode MDI admet deux stratégies [7] : 
• MDI régulière: présente le principe simple de la commande. En effet, pendant une période 
T = N Tr, on considère une période TON (fonctionnement normal du l'onduleur) suivi directement 
d' une autre période TOFF où on rate les cycles résonants (trous). La figure 4.6 (b) présente la 
forme de la tension illustrée par MDI régulière. 
• MDI non régulière: présente un nombre très grand de séquences partielles, ceci est dû aux 
choix de la position et de l'emplacement des trous. Dans ce cas, on choisit de rater les cycles 
d'une manière symétrique pendant une séquence T afin de diminuer l' amplitude des sous 
harmoniques au niveau de la charge (figure 4.6 (c)). 
Revenons au même exemple d'une séquence T = 5 Tr . On peut obtenir au moins 5 cas et ceci 
dépendra de la manière de choisir la position des trous. Nous considérons 2 cas de densité 
d' impulsions (D = 5/5 et D = 3/5) à discuter. 
Pour D = 5/5 (100%) : le courant est maximal ainsi que la puissance, on parle d' une forme pleine 
onde. On pourra avoir une seule possibilité de fonctionnement (figure 4.6 (a)). 
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Pour D = 3/5 (60%): lorsque la modulation est appliquée, le courant subit une modulation 
d'amplitude avec une amplitude plus basse. La puissance sera réduite à (60%) 2 de sa puissance 






........... ..... ................................ ......... ........................ ................ ................ ............... ................ ................ ...... (a) 
r-------...... (b) 
___ .... (c) 
Figure 4.6 : Différents principes de la MDI: Ca) Pleine onde; 
Cb) MDI régulière; Cc) MDI non régulière 
Dans l' article [3] , Hugo Calleja a proposé la technique MDI pour commander un onduleur 
monophasé qui est destiné au chauffage par induction. En effet, il a présenté une autre solution 
concernant l'utilisation de la méthode MDI. L'idée est d'utiliser la séquence T avec un nombre N 
très grand afin de régler la puissance de sortie [3]. Cette méthode offre un meilleur résultat car 
elle permettra d'avoir une plage de puissances importante d'un côté, et d'un autre côté elle 
permettra d'obtenir plusieurs choix et niveaux de puissance. 
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4.4.3 Notion de facteur de puissance 
Les convertisseurs statiques se présentent comme une charge non linéaire face à la source 
d'alimentation. En plus d'être non sinusoïdaux, les courants absorbés par le convertisseur 
présentent des déphasages plus ou moins prononcés par rapport à la tension. Ainsi les 
phénomènes combinés de distorsion et de déphasage du courant affectent sérieusement le facteur 
de puissance aussi bien à la source qu'à la charge. La détermination des paramètres électriques 
associés aux puissances et au facteur de puissance est possible par une analyse plus détaillée du 
courant fourni par la source ou absorbé par la charge. 
Si une source de tension vs(t) est appliquée à une charge non linéaire, le courant absorbé i(t) est 
périodique mais non sinusoïdal; on peut le décomposer en série de Fourier. Nous pouvons donc 
poser les expressions suivantes pour la tension et le courant: 
Avec 
Vs (t) = V sin(t:a)=.J2 Veff sin(t:a) 
~ 
i(t) = LIn cos(nt:a +tpn) 
n=O 
B 
et tpn =Artg(- _n) 
An 
2 T 
An =- f i(t) cos(nt:a) dt 
T o 
2 T 
Bn =- f i(t) sin(nt:a) dt 
T o 
An et Bn sont les coefficients de Fourier; 
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Le facteur de puissance d' un tel circuit est, par définition, le rapport de la puissance active P et de 
la puissance apparente S : 
FP= P 
S 
La puissance apparente est définie par 
Où Q est la puissance réactive et Pd est la puissance de distorsion. 
(4.42) 
(4.43) 
Lorsqu'une charge non linéaire est alimentée par une source de tension sinusoïdale, les 




Pd = Veff l J effn 2 (4.46) 
n=2 
S = Veff J eff (4.47) 
Où : 
P et Q sont délivrées uniquement par le terme fondamental du courant. 
l em La valeur efficace du courant fondamental ; 
CPn Le déphasage entre le courant et la tension d 'alimentation sinusoïdale; 
Veff : La valeur efficace de la tension sinusoïdale; 
l effn : La valeur efficace du courant harmonique de rang n; 
l eff : Le courant efficace incluant le courant fondamental et les harmoniques. Son expression est 
donnée par: 
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~ 
J eff = L J effn 2 (4.48) 
n=1 
Par ailleurs le facteur de puissance FP se définit à partir des égalités (4.42), (4.44) et (4.47) 
comme étant le produit de deux facteurs FDp et FDi : 
Avec 
J FD = eff l 




Où FDp est le facteur de déplacement qui exprime le déphasage entre le courant fondamental et la 
tension sinusoïdale; tandis que FDi est le facteur de distorsion. 
Étant donné que le taux de distorsion harmonique THD est donné par l'expression suivante: 
~ 2 LI effn 
THD =....:....-n=_2 __ 
I eff l 
(4.52) 
D'après l'équation (4.52), le facteur de puissance peut s' écrire sous une autre forme: 
1 FP = FDp ~1+THD2 (4.53) 
Le facteur de puissance est dit en retard lorsque le courant fondamental est en retard sur la 
tension sinusoïdale ou lorsqu'il s'agit d'une charge consommatrice de puissance réactive (CPI<O); 
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alors que le facteur de puissance est dit en avance lorsque le courant est en avance sur la tension 
ou lorsqu'il s'agit d'une charge fournissant de la puissance réactive (CPI>O). 
Il existe par nature deux types de charges qui absorbent ou fournissent de la puissance réactive: 
- Tous les dispositifs nécessitant un champ magnétique alternatif tels que les bobines, les 
moteurs, etc. 
- Les convertisseurs statiques, même s'ils ne nécessitent aucun champ magnétique. Cette 
situation se présente, par exemple, quand la circulation est retardée par un interrupteur 
commandable (thyristor ou transistor) dont l' ouverture ou la fermeture est synchronisée sur le 
réseau. Ces convertisseurs statiques sont par ailleurs des charges non linéaires, donc sont des 
générateurs de courants harmoniques. 
Lorsque l'une de ces charges (FP< l) est connectée au réseau électrique, la source fournit, en plus 
de la puissance active, la puissance réactive et la puissance de distorsion. Le transport de la 
puissance de distorsion occasionne un échauffement supplémentaire des conducteurs de ligne 
reliant la source à la charge. 
On définit les pertes Joule dans les câbles comme suit: 
(4.54) 
À P et Q fixés par une charge, P Jcâble croît comme Pd 2. Ces pertes dues à la puissance de 
distorsion peuvent être énormes et indésirables pour des raIsons de fiabilité technique et 
économique du réseau. 
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Les courants harmoniques responsables de la distorsion génèrent aUSSI des ondes 
électromagnétiques qui perturbent les systèmes de communication. Par ailleurs, la demande de 
puissance réactive excessive est l'une des principales causes d'instabilité des réseaux d'énergie 
électrique. Le transport des puissances réactive et de distorsion est coûteuse aussi bien aux 
consommateurs qu' aux producteurs de l' énergie électrique. Pour minimiser les coûts de transport, 
les consommateurs préfèrent une production locale de l 'énergie réactive et une compensation 
locale des courants harmoniques : on parle alors de la correction de facteur de puissance. Une des 
solutions idéales de la correction de ce facteur est que ce dernier doit être unitaire. 
4.5 Résultats de simulation 
4.5.1 Résultats en boucle ouverte 
Nous avons effectué la simulation à l 'aide du logiciel Matlab/Simulink. Le montage utilisé pour 
faire la simulation est illustré à la figure 4.2. 
Dans un premier temps, nous limiterons l 'étude et la conception de la MDI en boucle ouverte à 
un onduleur monophasé, alimenté par une source de tension continue. Le montage de simulation 
de cette structure est montré à l ' annexe B .1. 
Les simulations ont été faites avec le cahier de charge suivant : 
- Paramètres de la charge 
R = 0.15 Q ; 
L=5 f..lH; 
C = 21.988 nF; 
- Rapport du transformateur nl /n2 = 8; 
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- Tension de l'alimentation 
u = 200 V; 
- Fréquence de commutation 
Fe = 480 kHz. 
Le bloc de commande MDI des interrupteurs est proposé à l' aide d'une table (N lignes, 2*N 
colonnes) capable de générer une période T de N cycles carrés, la période de chaque cycle est 
égale à la période de résonance (Annexe B.1). Nous étudierons une commande MDI non 
régulière, deux séquences seront traitées N = 8 et N = 16. 
Le programme trace les différentes formes d'ondes de courant et de la tension aux bornes de 
l'onduleur, les signaux de commande ainsi que la plage et les formes de la puissance. 
4.5.1.1 Résultats de la séquence T = 8 TI 
Dans ce cas la densité d' impulsions D prend plusieurs valeurs, elle varie de 1/8 (qui correspond à 
la puissance la plus faible) jusqu'à 8/8 (pleine onde). Les résultats de simulation pour le régime 
permanent du système seront présentés ci-dessous. Les figures illustrent les différentes formes 
d'onde de courant, de tension ainsi que les signaux de commande. Ces derniers présentent une 
séquence de 8 cycles résonants, ils sont choisis d'une manière non régulière. Le courant prend 
une forme sinusoïdale, son amplitude s'atténue en diminuant la densité d'impulsions D. En effet, 
pour une valeur de 100 % de D, le courant de la charge atteint une valeur maximale de 25 A. 
Pour D égale à 1/8, le courant de la charge prend une valeur de 3 A. La tension présente une 
forme carrée qui varie de -200 à 200 V. Les formes du courant et de la tension assurent la 
commutation au passage par zéro, ceci implique que les interrupteurs commutent au passage par 
zéro du courant et de la tension. 
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Figure 4.7 : Signaux de commande des transistors Tl et T2 pour D = 8/8 
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Figure 4.8 : Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 8/8 
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Figure 4.9 : Signaux de commande des transistors Tl et T4 pour D = 4/8 
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Figure 4.10: Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 4/8 
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Figure 4.12 Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 1/8 
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Le tableau 4.2 ci-dessous présente le résultat des expressions théoriques (4.36) et (4.38) ainsi que 
les résultats de simulation. 
Où: 
p : Les impulsions ratées; 
Pdc : Puissance continue mesurée à l'entrée de l' onduleur; 
Pch : Puissance dissipée dans la charge; 
Pth: Puissance déduite de l'expression (4.36); 
Papp : Puissance déduite de l'expression (4.38). 
Nous remarquons que dans toute la gamme de la densité d'impulsions, la puissance Pdc mesurée 
à l' entrée du l' onduleur est à peu près égale à la puissance Pch dissipée à la charge, on s'attend à 
avoir des résultats similaires en pratique du fait de la commutation à zéro du courant et de la 
tension des interrupteurs ce qui réduit les pertes de la puissance au niveau des interrupteurs. 
Par ailleurs, remarquons que les calculs théoriques donnent les mêmes résultats que ceux de la 
simulation. La figure 4.13 illustre une comparaison entre les résultats de simulation et les 
résultats théoriques calculés à l' aide de (4.36) et (4.38), La figure 4.14 trace la variation de la 
puissance dans toute la gamme de densité d' impulsions D. 
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Densité Puissance Puissance Puissance 
d'impulsions Pdc (W) Pch (W) Théorique 
D Pth (W) 
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Figure 4.13 : Relation entre la variation de la puissance et la densité d' impulsions pour T = 8 TI 
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Figure 4.14 : Variation de la puissance en fonction la densité d'impulsions pour T = 8 T! 
4.5.1.2 Résultats de la séquence T = 16 T! 
Dans ce cas la densité d'impulsions D prend plusieurs valeurs, elle varie de 1/16 (qui correspond 
à la puissance la plus faible) jusqu'à 16/16 (pleine onde). Les figures 4.15 à 4.24 illustrent les 
différentes formes d'onde de courant, de tension ainsi que les signaux de commande. Elles 
confirment bien les résultats présentés dans la référence [2], le courant de la charge varie de 2 A à 
25 A. 
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Figure 4.16 : Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 16/16 
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Figure 4.18 : Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 11/16 
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Figure 4.19: Signaux de commande des transistors Tl et T4 pour D = 8/16 
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Figure 4.20: Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 8/16 
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Figure 4.21 Signaux de commande des transistors Tl et T4 pour D = 6/16 
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Figure 4.22 : Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 6/16 
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Figure 4.24: Formes d'ondes du courant et de la tension aux bornes de la charge pour D = 1/16 
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Le tableau 4.3 présente le résultat des expressions théoriques (4.36) et (4.38) ainsi que les 
résultats de simulation. Ces derniers admettent les mêmes remarques mentionnées dans la 
séquence de 8 cycles résonants. En effet, dans la séquence de 16 cycles résonants, les résultats 
illustrent une plage de puissance très importante qui varie de 13 W à 3.4 kW. 
Tableau 4.3 : Résultats de la puissance théorique et de simulation pour T = 16 TI 
Séquences Densité Puissance Puissance Puissance Puissance 
d'impulsions Pdc (W) Pch (W) théorique Papp (W) 
D Pth (W) 
Op 16/16 3.374103 3.373 103 3.371 10-:f 3.371 103 
1 p 15/16 2.966 103 2.965 103 2.963 103 2.963 103 
2p 14/16 2.584 103 2.582 103 2.582 103 2.581 103 
3p 13/16 2.228 103 2.227103 2.227 103 2.226 103 
4p 12/16 1.899 103 1.897 103 1.899 103 1.896 103 
5p 11/16 1.600 103 1.600 103 1.597 103 1.594 103 
6p 10/16 1.320 103 1.318 103 1.321 103 1.317 103 
7p 9/16 1.068 103 1.067 103 1.071 103 1.067 103 
8p 8/16 844.4 843.4 847.2 842.8 
9p 7/16 646.9 645.9 649.5 645.3 
10 p 6/16 475.5 474.6 477.9 474.1 
IIp 5/16 330.5 329.6 332.5 329.2 
12 p 4/16 211.8 210.9 213.2 210.7 
13p 3/16 120 118.9 120.1 118.5 
14 p 2/16 53 .7 52.9 53.5 52.7 
15 p 1/16 14.2 13.4 13.4 13 .2 
La figure 4.25 illustre une comparaison entre les résultats de simulation et les résultats 
théoriques. La figure 4.26 trace la variation de la puissance dans toute la gamme de densité 
d' impulsions D. 
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Figure 4.26 Variation de la puissance en fonction de la densité d'impulsions pour T = 16 TI 
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4.5.1.3 Analyse des harmoniques de la commande MDI 
Pour faire cette analyse, nous considérons le montage présenté à la figure 4.2 (la source 
alternative, le pont redresseur, le filtre passif et le convertisseur à résonance série). Les 
paramètres de filtre sont: Co = 1 )..tF et Lo = 70 )..tH. 
Dans cette étude, les résultats de simulation sont obtenus en utilisant une séquence T = 16 Tr• 
L'importance des dommages causés par les harmoniques sur le réseau électrique a conduit à la 
définition des caractéristiques tels que le taux de distorsion harmonique THD du courant de ligne 
is (4.52) et le facteur de déplacement FDp (4.50). 
Tableau 4.4 : Résultats de Pch, THD et FDQ pour tous les niveaux de la commande MDI 
Niveaux Densité Puissance Pch Taux de Facteur de Facteur de 
d'impulsions (W) distorsion déplacement puissance FP 
THD (%) FDo 
Op 16/16 3361.5 1.82 0.9997 0.9995 
1 p 15/16 2959.2 6.842 0.9998 0.9975 
2p 14/16 2577 2.49 0.9998 0.9995 
3p 13/16 2222.15 2.57 0.9998 0.9995 
4p 12/16 1893 1.61 0.9998 0.9997 
5p 11/16 1600 3.55 0.9999 0.9993 
6p 10/16 1314.9 2.2 0.9999 0.9997 
7p 9/16 1065.12 3.37 0.9999 0.9993 
8p 8/16 841.3 2.2 1 0.9998 
9p 7/16 645.1 14.16 1 0.9901 
10 p 6/16 473.68 6.19 1 0.9981 
11p 5/16 328.96 10.2 0.9998 0.9946 
12 P 4/16 210.4 7.79 0.9990 0.9960 
13p 3/16 118.7 15.95 0.9954 0.9830 
14 P 2/16 52.83 30.32 0.9766 0.9346 
15 p 1/16 14.019 70.81 0.8819 0.7197 
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Les annexes B.1 et B.2 présentent les schémas bloc de simulation pour le calcul de ces signaux. 
Le tableau 4.4 présente les valeurs de la puissance dissipée dans la charge Pch, le taux de 
distorsion d'harmonique THD ainsi que le facteur de déplacement correspondant à chaque 
séquence de la commande MDI (Annexe B.1). 
Les courbes des figures 4.27 à 4.34 sont les résultats de simulation du modèle illustré à la 
figure.4.2. Les figures 4.27, 4.29, 4.31 et 4.33 présentent les formes du courant is et de la tension 
Vs du réseau. L'examen des formes d'ondes du courant d'entrée montre que leurs allures sont 
sinusoïdales et en phase avec la tension du réseau. D'après les résultats illustrées dans le tableau 
4.4, on voit clairement que le taux de distorsion d'harmonique est négligeable dans les grandes 
puissances, il varie de 1.61 % à 16 %. Tandis qu' il est supérieur à 20 % pour les faibles valeurs 
de la densité d' impulsions (D = 2/16 et 1/16). Le facteur de déplacement tend vers 1 pour tous les 
niveaux de puissance, ce qui est très bénéfique pour le facteur de puissance. Ces résultats 
confirment bien l' avantage de la commande MDI. 
Les figures 4.28, 4.30, 4.32 et 4.34 présentent les formes d'onde de la tension v et du courant ich 
aux bornes de l'onduleur. Ces résultats montrent l'avantage de la commande MDI à commutation 
à courant nul. Cela assure que les pertes de commutation sont réduites de façon importante, ce 
qui améliore le rendement et minimise les interférences électromagnétiques. 
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Figure 4.28 Courant et tension de sortie pour D = 16/16 
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4.5.2 Résultats en boucle fermée 
Le principe de régulation de la puissance du convertisseur à résonance série en pont commandé 
par MDI est présenté à la figure 4.35. Le fonctionnement du montage de régulation et de contrôle 




+ Pc c Contrôleur + " 
Table de Étage de 0---. ~O commande ... d'hystérésis ... ... pUISsance 
+ ~ l1hys Seq MDI 
-
P 
Figure 4.35 : Boucle d'asservissement de la puissance de sortie 
L'organigramme proposé à la figure 4.36 illustre le principe de base du fonctionnement de la 
boucle d'asservissement de la puissance du chauffage par induction. 
Où: 
Seq : définit une séquence de la MDI; 
Seqp : définit la séquence précédente de la MDI. 
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Figure 4.36 : Organigramme de l ' asservissement de la puissance 
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Le contrôleur d'asservissement de la puissance proposé nécessite deux boucles: une boucle 
anticipatrice et un organe d'hystérésis. Son objet est d'osciller entre deux niveaux de puissance 
afin de maintenir la puissance près du niveau Pc. 
La boucle anticipatrice a pour but de minimiser l' erreur de la puissance rapidement selon la 
connaissance du procédé. Elle contient les valeurs de la puissance moyenne mesurée en boucle 
ouverte pour différentes valeurs de D. La sortie permet d ' afficher les indices 1,2, .... jusqu' à 16. 
Ces derniers dépendent de la puissance de consigne; chaque indice correspond à une séquence de 
la commande MDI. 
L'organe d'hystérésis est une commande en commutation avec mémorisation. Il est constitué de 
deux blocs d'hystérésis (Annexe B.3). La relation entre l'entrée et la sortie de cet organe peut être 
donnée par l'équation suivante: 
I1nhyS sera décrit comme suit [17] : 
Avec: 
+1 
[0, + 1] 
I1nhys (t) = ° 
[ -1,0] 
-1 
I1=Pc * 2% 




2 2 --I1~c(t)~+-11 
3 3 
2 
-11 ~ c(t) ~ --11 
3 
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Figure 4.37 : Allure de fonctionnement de l'organe d'hystérésis 
La différence entre la puissance de consigne Pc et la puissance mesurée aux bornes de la charge 
apparaît à l'entrée du contrôleur d'hystérésis. Ce dernier fonctionne en trois états -1,0 et 1 (4.56) 
avec mémorisation de la valeur précédente (bloc l/z plus saturation) (figures B.13 , B.l4 et B.15), 
le bloc lIz présente un délai de 1/120 s, le bloc saturation est limité entre deux niveaux -1 et 1. Ce 
contrôleur d'hystérésis fournit un signal qui s'ajoute au signal issu de la boucle anticipatrice. Le 
résultant de ces deux signaux sélectionne la bonne séquence de la commande MDI. 
Les courbes des figures 4.38, 4.39 et 4.40 représentent les résultats de simulation de 
l'asservissement de la puissance du chauffage par induction. L'examen de la forme de la 
puissance de sortie avec son signal de référence Pc, montre que son allure varie entre deux 
niveaux de puissance plus ou moins proche de la puissance consigne Pc. 
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Figure 4.39 Variation de la puissance pour Pc = 500 W 
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Figure 4.40 : Variation de la puissance pour Pc = 1200 W 
Dans la figure 4.38, la puissance augmente de façon continue. Après un temps de 0.008 s, il 
commence à osciller entre deux niveaux de puissance qui correspond aux 4ième et 5ième séquences 
(D = 4/16 et D = 5/16). Dans la figure 4.39, le contrôleur d' asservissement de la puissance 
sélectionne le 6ième et i ème séquence pour maintenir la puissance près de la Pc = 500 W. La figure 
4.40 présente deux séquences actives 9 et 10 (D = 9/16 et D = 10/16). 
4.6 Conclusion 
Le chapitre a porté sur la discussion des principales stratégies de commande et de régulation des 
onduleurs monophasés destinés aux applications du chauffage par induction, ainsi que le principe 
d'une commande MDI, le calcul de sa puissance de sortie, la stratégie de commande qui détériore 
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le moins possible le facteur de puissance (voir tableau 4.4) et enfin l' établissement du modèle 
inverse qui permettra de l' asservissement de la puissance de sortie. 
La technique de modulation de densité d' impulsions MDI a été introduite pour remédier aux 
inconvénients des méthodes de commande classique. Une très bonne méthode consiste à 
commander les interrupteurs par rapport au passage par zéro du courant et ce sur une grande 
plage de variation de la puissance de sortie. Aussi la MDI fonctionne toujours à une fréquence 
fixe (fréquence de résonance). 
Nous avons déduit que les pertes de commutation dans la MDI sont négligeables, ce qui améliore 
le rendement et minimise les interférences électromagnétiques. De plus, deux stratégies de 
commande MDI ont été proposées, MDI régulière et MDI non régulière. Nous avons préféré la 
commande non régulière avec une séquence très longue qui permet d'avoir une plage de 
puissance très grande, un très bon facteur de puissance et améliore les performances globales du 
système. 
Nous présenterons dans le prochain chapitre les principaux résultats de la réalisation pratique, 
une implantation du circuit de commande sur un microcontrôleur et la validation de la méthode 
sur un banc d'essai. 
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Nous avons réalisé un convertisseur monophasé fonctionnant avec une commande MDI afin de 
vérifier les résultats de l'étude théorique et de simulation. Le convertisseur utilise des transistors 
de puissance à IGBT (IXYS:I00-12S4), ces derniers sont capables de fonctionner à des 
fréquences inférieures à 20 kHz. La sortie du convertisseur alimente un transformateur haute 
fréquence qui sert d'une part à adapter la charge et d'autre part à assurer l'isolation galvanique 
entre le circuit de puissance et la charge. Les problèmes associés à la mesure de la puissance sont 
également exposés. 
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5.2 Réalisation de la carte de commande 
Nous avons réalisé l'étage de puissance montré au chapitre 4 figure 4.1, nous proposons le cahier 
de charge suivant: 
- Tension d'alimentation Vs = 60 V; 
- Fréquence de réseau F= 60 Hz; 
- Fréquence de fonctionnement Fe = 16 kHz; 
- Rapport du transformateur 
- Inductance de résonance L = 100 uH; 
- Capacité de résonance C = 1 uF; 
- Inductance du filtre d'entrée Lo=2mH 
- Capacité du filtre d'entrée Co = 1 uF. 
Dans ce travail, nous nous proposons de générer un signal carré, de fréquence égale à la 
fréquence de résonance, à partir d'une table programmée dans un EPROM pour commander les 
transistors d'un convertisseur monophasé. La figure 5.1 généralise une partie de la figure 5.2 
(EPROM plus les compteurs), il est présenté pour définir la fréquence de l'horloge nécessaire. 
Table 256 
valeurs 
Figure 5.1 : Principe de la table programmée 
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La fréquence du signal d'horloge H est comme suit: 
Tr =2 1[.JLC => Fr =16 kHz 
Ona: 
Tr =256 TH FH =256 Fr 
Avec : 
Fr : Fréquence de fonctionnement; 
FH : Fréquence de l'horloge. 
La carte de commande utilisée pour la commande du transistor du convertisseur est présenté 
comme suit: 
Signal 
~ Compteur d'horloge 
~ SN74393 J Onduleur Mémoire .." 




Figure 5.2 : Montage général du circuit de commande MDI 
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5.3 EPROM TMX27C512 
Le circuit possède une mémoire de 512 K répartie en 8 blocs, sa tension d'alimentation est de 5 
volts pour la lecture et 12.5 volts pour l' écriture et sa technologie de fabrication est du type 
HVCMOS. Toutes les entrées peuvent être commandées par les séries 74 TTL. 
La table de commande proposée dans l'étude théorique et la simulation est une matrice de [16 
lignes, 32 colonnes]. On divise chaque colonne en 128 points afin d'avoir plus de précision dans 
les signaux de commande. Dans ce cas, la matrice deviendra [16 lignes, 4096 colonnes]. A cet 
effet, on aura besoin de deux compteurs du type SN74393. 
L'EPROM a été configurée pour être lue continuellement et à l'aide des lignes d'adresse des 
compteurs SN74393 (12 lignes) et du microcontrôleur (4 lignes), on divise l'espace mémoire en 
24 (16) tableaux de 212 (4096) valeurs. Dans chaque tableau, on emmagasine un signal de 
commande qu'on utilise pour attaquer chaque bras d'onduleur monophasé. Pour assurer la 
stabilité des données de sortie de l'EPROM, nous utilisons un Latch du type SN74LS374. 
5.4 Compteur SN74393 
Le circuit SN74393 est un compteur du type MOS et le comptage a lieu sur le front descendant 
de son impulsion d'horloge. Il contient deux compteurs, chacun comporte une entrée de remise à 
zéro, une entrée d'horloge et quatre sorties en parallèle. La tension d'alimentation est de 5 volts. 
On utilise donc le compteur 393 pour sélectionner les valeurs contenues dans chaque table de 
commande de l'EPROM. On se sert de 12 bits pour lire les 4096 valeurs qui composent chaque 
table de commande. 
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5.5 Microcontrôleur 16F873 
Les microcontrôleurs de la société Microchip sont utilisés dans différentes applications. Les 
versions les plus rencontrées sont les 16F84 et 16F87X. Leur structure est du type HARVARD et 
se composent d'une CPU à architecture RISC (Reduced Instructions Set Computer) à 8 bits. 
Le 16F87X, en boîtier DIP 28 ou 40 broches, peut fonctionner à une fréquence de 20 MHz pour 
un cycle d'instruction de 200 ns. Il est constitué des éléments suivants: 
- 8 K mots de 14 bits de mémoire programme du type Flash; 
- 256 octets de EEPROM; 
- 368 octets de RAM; 
- 5 ports E/S (3 de 8 bits, un de 5 bits et un de 3 bits); 
- 2 timers de 8 bits; 
- Un timer de 16 bits; 
- Un convertisseur AIN 10 bits avec 5 entrées multiplexées; 
- Une interface série synchrone (SPI); 
- Une interface série asynchrone (USART). 
Le strict nécessaire pour faire tourner le PIC 16F87X consiste à connecter le 5 V sur V DD, la 
masse V ss, le circuit de reset et un circuit oscillateur. 
Le PIC 16F873 a été programmé pour lire continuellement le potentiomètre qui est placé au port 
A (RAO/ANO). Ce composant permet de balayer la table de l 'EPROM en variant le potentiomètre 
de 0 V à 5 V. 
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Le bit 0 du port B (RBOIINT) est connecté à un circuit de détection de passage par zéro. A partir 
d'un signal alternatif sinusoïdal (réseau), il façonne les signaux d'amorçage des interrupteurs du 
commutateur basse fréquence. La tension du réseau est abaissée à l'aide d'un transformateur 60 
Hz basse puissance, qui attaque un comparateur (LM311), lequel fournit un signal 0 Volt à 5 
Volts dont le rapport cyclique est de 50 %. Ce signal est alors appliqué à une entrée PIC 16F873. 
Le montage expérimental global de l'onduleur à résonance série avec le circuit de commande 
apparaît à la figure 5.3 . 
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5.6 Résultats expérimentaux 
Les différentes mesures présentées ci-dessous résument les résultats obtenus expérimentalement. 
Les figures 5.4, 5.6 et 5.8 présentent les signaux de commande, ces derniers correspondent à des 
densités d' impulsions différentes et ils fonctionnent à la fréquence de résonance. 
Les figures 5.5, 5.7, 5.9, 5.10 et 5.11 présentent les formes de courant et de tension du circuit 
résonant. Ces résultats démontrent que qualitativement l'implantation permet d'obtenir les 
résultats prévus en boucle ouverte. Il était observé que le déphasage, entre le courant et la tension 
aux bornes de l ' onduleur, est à peu près négligeable surtout pour les grandes valeurs de la densité 
d'impulsions. Cela explique que la fréquence de commutation est toujours proche de la fréquence 
de résonance. Ainsi, on notera que les pertes de commutation sont quasiment nulles. Il apparaît 
des oscillations parasites sur la tension aux bornes du circuit résonant, ces parasites sont 
probablement dus, d'une part, aux fonctionnements et modèles des interrupteurs de l'onduleur et 
d'autre part, aux éléments parasites dus aux câblages. 
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Figure 5.4 : Signaux de commande des transistors Tl (1) et T2 (2) pour D = 16/16 
Figure 5.5 : Tension aux bornes de la charge (1) et courant (2) pour D - 16/16 
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Figure 5.6: Signaux de commande des transistors Tl (1) et T2 (2) pour D = 10/16 
Figure 5.7 : Tension aux bornes de la charge (1) et courant (2) pour D = 10/16 
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Figure 5.8 : Signaux de commande des transistors Tl (1) et T2 (2) pour D = 8/16 
Figure 5.9 : Tension aux bornes de la charge (1) et courant (2) pour D = 8/16 
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Figure 5.10 : Tension aux bornes de la charge (1) et courant (2) pour D = 3/16 
5.7 Comparaison et conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons réalisé un onduleur à résonance série commandé par la modulation 
de densité d'impulsions MDI. Nous avons en particulier présenté la commande à base du 
microcontrôleur PIC 16F873. 
Les résultats obtenus en pratique valident les résultats de simulation en boucle ouverte sauf pour 
les faibles puissances. Le tableau 5.1 résume les résultats obtenus par simulation et par 
expérimentation pour différentes commandes de la MDI. Cette dernière a beaucoup d'avantages: 
elle permet d'augmenter la plage de la puissance en variant la densité d'impulsions, elle aide à 
réduire les pertes de la puissance au niveau des interrupteurs. Alors, nous remarquons que les 
taux de distorsion des harmoniques en simulation et en expérimentation sont à peu près égaux 
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pour des densités d'impulsions supérieures ou égales à 5/16. Par ailleurs, nous trouvons que, pour 
D est égal à 3/16 et 4/16, le taux de distorsion des harmoniques en pratique est élevé par rapport à 
la simulation. Pour D est égal à 2/16 et 1/16, la puissance mesurée est trop faible, et l'appareil de 
mesure devient incapable de calculer le taux de distorsion des harmoniques à cause de présence 
des ondulations au niveau du courant source. La différence entre les deux résultats s'explique par 
le fait que l'étude par simulation a été faite sans association des parasites dus aux câblages, alors 
que le montage expérimental reflète plus la réalité. 
L'asservissement de la puissance en boucle fermée, à base du micro contrôleur, nécessite la 
conversion du signal analogique à un signal numérique. À l'aide du convertisseur analogique 
numérique du PIC, la donnée appliquée au port A (la mesure du courant et de la tension efficace 
au niveau de la source dans notre application) doit être variée entre 0 et 5 V. En fait, le 
changement d'une commande à l'autre, cause un courant non parfaitement sinusoïdal au niveau 
de la source, ce dernier présente de légères ondulations. Cependant, le filtrage du courant devient 
un peu compliqué, le calcul et la régulation de la puissance seront donc difficiles. 
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Tableau 5.1 : Résultats comparatifs des différentes commandes 
Résultats pratiques Résultats de simulation 
Densité 
d'impulsions Mesure de Taux de Mesure de Taux de 
puissance (W) distorsion (%) puissance (W) distorsion (%) 
16/16 33 .59 3.21 33 .7 0.77 
15/16 25.5 3.24 29.1 5.1 
14/16 20.22 3.14 24.8 6 
13/16 18.8 3.52 20.9 5.88 
12/16 15.5 2.73 17.55 5.21 
11/16 15.24 3.5 14.65 4.8 
10/16 11.4 5.85 12.05 4.89 
9/16 10.65 4.06 9.8 4.84 
8/16 7.36 4.02 7.8 2.702 
7/16 6.6 6.82 5.9 8.32 
6/16 4.4 8.42 4.14 9.73 
5/16 2.87 11.85 2.78 9.34 
4/16 1.84 22.5 1.715 7.51 
3/16 1.26 36.9 0.96 9.75 
2/16 0.7 -------- 0.47 11.44 
1/16 0.28 -------- 0.19 10 
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L'objectif du travail présenté dans ce mémoire était d'étudier et de concevoir un convertisseur 
destiné aux applications du chauffage par induction par une nouvelle technique de commande. Le 
convertisseur que nous avons choisi pour cette application est du type courant continu-courant 
alternatif à liaison haute fréquence. Le principe de la résonance est utilisé pour maximiser le 
rendement sans compromettre les performances. 
Dans ce travail, nous avons présenté en premier lieu le fonctionnement, les caractéristiques et le 
principe général du chauffage par induction électromagnétique. En second lieu, nous avons 
exposé une étude sur la fréquence de fonctionnement du chauffage, la dissipation de la puissance, 
le rendement et l'alimentation pour améliorer les performances du système. 
Ensuite nous avons complété l'étude en abordant les structures des convertisseurs à résonance 
monophasés, ainsi que le principe de fonctionnement d'un convertisseur à résonance série 
(chapitre 3). Une simulation des régimes permanents des différentes configurations était décrite et 
réalisée dans l'environnement Matlab/Simulink. En fait, plusieurs stratégies de commande et de 
régulation ont été proposées aux convertisseurs à résonance utilisés dans le chauffage par 
induction électromagnétique à haute fréquence. En particulier, la commande par fréquence, la 
commande par modulation de largeur d'impulsions et la commande par déphasage offrent une 
régulation de puissance de façon directe et rapide. Néanmoins dans les commandes ci-dessus 
mentionnées, on assiste à une augmentation des pertes par commutation et du bruit 
électromagnétique du fait que les interrupteurs de puissance ne sont pas tout le temps commutés 
au passage par zéro soit de la tension ou du courant. 
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La technique de modulation de densité d' impulsions MDI a été introduite comme un moyen pour 
remédier aux inconvénients des méthodes de commande classiques. L'avantage de la MDI est 
que la commutation se fait au passage par zéro du courant et de la tension et ce sur une grande 
plage de variation de la puissance de sortie, ce qui diminue les pertes de puissance au niveau des 
interrupteurs. Mentionnons aussi que la MDI fonctionne toujours à une fréquence fixe (fréquence 
de résonance). 
L'asservissement de la puissance de sortie par MDI nécessite deux organes de commande [18]: le 
premier a pour but de générer un signal d'anticipation pour le système, il présente le 
fonctionnement inverse du système. Le deuxième organe vient pour corriger les erreurs entre la 
puissance mesurée et la puissance de référence. Les résultats de simulation obtenus assurent bien 
les avantages de la MDI. En fait, on trouve que les pertes dans les interrupteurs de puissance sont 
négligeables et que le facteur de puissance est proche de l 'unité dans toutes les commandes. Donc 
cette technique améliore le rendement et minimise les interférences électromagnétiques. 
L' implantation pratique du convertisseur à résonance série commandée par MDI a été réalisée au 
laboratoire d' électronique de puissance dans le but de valider les études théoriques et par 
simulation sur un banc d' essai. Le circuit de commande proposé est à base du microcontrôleur 
PIC 16F873. Les résultats de l'étude expérimentale, malgré de légères différences, sont 
semblables à ceux obtenus par simulation sans la boucle d' asservissement. 
Nous considérons nécessaire, d' après notre expérience dans ce travail, et dans le but d' avoir un 
suivi efficace et des résultats qui seront meilleurs, que les points suivants soient considérés : 
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• Dans le but de réaliser l'asservissement de la puissance de sortie, il faut trouver une 
méthode de filtrage du courant de source convenable dans toutes les commandes MDI 
afin de mesurer la puissance à l'aide du microcontrôleur. 
• Continuer la recherche sur la technique de la commande pour obtenir un facteur de 
puissance proche de l'unité sur une grande plage de puissance. 
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A.l Étude analytique de deux circuits RL et RLC 
Dans cette étude, nous nous attachons à dégager les propriétés essentielles d'un convertisseur à 
résonance. À cet effet, nous nous intéressons à faire une étude analytique et comparative entre 
deux structures de l'onduleur. 
l l r-------------I r-------------I 1 1 1 R :c 1 1 1 1 1 1 1 ich 1 1 ich 1 1 U 1 1 U 1 1 
1 
1 1 
1 .... -------- ______ 0 l v ( l v ( 
Figure A.I : Structure de l' onduleur de tension Figure A.2 : Structure de l' onduleur à résonance 
La charge RL peut être directement alimentée en tension, par un onduleur de tension (figure A.I) 
composé de quatre interrupteurs bidirectionnels en courant et unidirectionnels en tension. Ces 
interrupteurs sont réalisés à l'aide d'un composant commandé connecté en antiparallèle avec une 
diode. Ce composant commandé peut être asymétrique en tension et le choix est donc large 
(thyristor, GTû, transistor bipolaire, MûS .. ). Pour préciser la nature de ce composant, il faut 
connaître les mécanismes de commutation de ces interrupteurs. 
Les formes d'ondes associées à ce circuit sont représentées à la figure A.3. Le courant dans la 
charge est constitué d'une succession de réponse d'un circuit RL à des échelons de tension. Les 
mécanismes de commutation se déduisent directement de ces formes d'ondes. A chaque 
transition de tension correspond une commutation provoquée par le blocage du composant 
commandable. 
115 







Figure A.3 : Formes d'onde d'un onduleur de tension sur charge RL 
Dans le circuit de la figure A.I, pour une puissance donnée, le dimensionnement des éléments 
semiconducteurs dépend du « cos qJ » de la charge. En régime sinusoïdal, cette compensation du 
« cos qJ » est habituellement réalisée en adjoignant un condensateur à la charge. Dans le cas 
d'une alimentation par un onduleur de tension, ce condensateur ne peut être connecté qu'en série 
avec la charge (figure A.2). Le circuit de charge est donc un circuit oscillant ou résonant et 
l'onduleur, lorsqu'il alimente cette charge particulière, s'appelle onduleur à résonance série. 
Dans les deux cas de structure de l'onduleur, la tension charge est constituée d'un train 
d'échelons, varie entre +u et -u. Il présente un signal périodique de période T ( (j) = 21l ). Alors 
T 
v (t) est décomposable en série de Fourier. 
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2 T 
An =- fv(t) cos(nca) dt 
T o 
2 T 
En =- fv(t) sin(nca) dt 
T o 
Nous calculons les valeurs de An et Bn, l'équation (A2) deviendra: 
An =0 
En = 2 U {l-cosmr} 
n1Z" 
vn : valeur de la tension maximale du nième harmonique 
Ona: 
Avec 
1 = vn 
n Z 
n 









D'après les équations de (A.4) à (A7), nous déduisons l'expression de la puissance transférée à 
la charge. 
P = R 12 eff (A8) 
Avec (A9) 
D'après les expreSSIOns (A5) et (A6), si on augmente la fréquence de fonctionnement, 
l'impédance Zn, dans le cas de l'onduleur tension (figure Al), est important. Or dans le cas de 
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l'onduleur à résonance (figure A.2), l'impédance Zn est faible. Dans ce dernier cas le courant 
efficace I eff va augmenter ainsi que la puissance transférée. Donc l' étude montre l'avantage de 
l' onduleur à résonance série. 
A.2 Analyse théorique de variation de la fréquence et le courant de blocage 
A.2.l Analyse de variation de la fréquence 
Nous supposons un onduleur monophasé connecté à un circuit RLC (figure A.2). 
- Le facteur de qualité est présenté comme 
W r L 1 q=--=---
R wr CR 
Avec 1 W =--== 
r fiC 





tan <1> = ----
R 
(~) 2 _~ tan <1> -1 = 0 
wr wr q 
x=~ 
wr 
L'équation (A.ll) devient: 
x 2 -x tan <1> -1 = 0 
q 
La solution de (A. 12) donne : 
~=(tan<l» 2 + 4 
q 
X = tan <1> ± q ..fi. 
2q 
(A. 10) 
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Donc: 
!!!....._ tan<l>+~tan2 <l>+4q2 
w, 2q 
(A.l4) 
A.2.2 Analyse du courant drain de blocage Ioff 
Impédance du circuit résonant en fonction de <l> 
. L 1 JW +--
1 1 
1 jCw Zr = R+ jwL+--= R 1+------'---1 jwC R (A.lS) 
On remplace (A. 1 0) dans (A.lS), on trouve l'expression de l'impédance de circuit résonant 
IZrl=Rll + j tan <l>1 = _R_ 
cos<l> 
(A. 16) 
Dans le cas de contrôle par fréquence FC, le courant drain au blocage Ioffdépendra de l'angle de 
déphasage <l> 
10./J =1 sin <l> avec 1 =10 cos<l> 
10 : courant maximal au niveau du drain 
10./J = 10 cos <l> sin <l> = ~ sin 2 <l> 2 
Dans le cas de contrôle par déphasage PS 
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A.3 Calcul de la puissance moyenne 




P = - f v(t) ich (t) dt 
T 0 
1 { TON T } P = T f v(t) ich (t) dt + f v(t) ich (t) dt 
o TON 
T f v(t) ich (t) dt = 0 
TON 
De (4.8), (4.20) et (4.33), nous obtenons: 
1 TON 
P = - f v(t) iE(t) sinOJ,tdt 
T 0 
En remplaçant idt) par son expression (4.26) 
4u TOfN ~ _.!... _.!... p=- [I(1-e T )+Imin e T] sin 2 OJ,tdt T:r 0 





A = F sin 2 OJ , t dt 
o 
~ 
A = ITON 
2 
70N 1 
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En utilisant la solution par partie, B donne: 
1 
1 . - Î TON -:;: 
B= mm Je (1-cos2wrt)dt 
2 0 
1 On suppose que T > > -
wr 
_ TON 




1 . -Î J aN 





En exprimant dans (A.31), Imin par son expreSSIOn (4.28), et après aVOIr effectué les calculs 
intermédiaires, l'expression de la puissance moyenne sera: 
(A.32) 
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Annexe B 
Schémas et programmes de simulation du 
modèle MDI sur Simulink™ et Matlab® 
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B.I Schémas du modèle alimenté par une source continue 
Dans la simulation, nous tenons compte du rapport du transformateur 8:1. Nous ramenons la 
charge au primaire du transformateur. Alors, l'impédance du circuit résonant devient multipliée 
par le carré du rapport du transformateur. Les simulations sont réalisées avec la méthode 
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Les paramètres de l'onduleur monophasé sont présentés à la figure B.2 
Block Parameters: Onduleur monophasé " ~,." 
Universal Bridge (mask) (link)·:-:.----,:;:----- ----:=;;:---,· 
This block implement a bridge of selected power electronics devices. 
Series RC snubber circuits are connected in parallel with each switch 
device. For most applications the internai inductance should be set to 
zero. 
Parameters- -===-----""i=:;::---;::;=--:== __ ---:a==---, 
Number of bridge arms: 12 
,---::~~~~=~;:::;~ 
Port configuration ABC as output terminais 
Snubber resistance Rs (Ohms) 
1e5 
Snubber capacitance Cs (F) 




Figure B.2 : Paramètres de l ' onduleur monophasé 
La commande MDI (Fig.B.3 et Fig.B.4) est réalisée à l'aide d'une table. Cette dernière présente 
une matrice de 16 lignes et 32 colonnes tel que: 
- Les lignes désignent les 16 différents niveaux de la MDI. 
- Les colonnes représentent les 16 cycles résonants générés afin de commander les interrupteurs 
de l 'onduleur. 
Cette table comporte des bits 0 et 1. 
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Figure B.3 : Schéma bloc de commande MDI 
La figure B.4 montre les paramètres des blocs Table 1 et Table 2. 
Block Parameters: Table l ';;;,;; 
Lookup Table (2-D) (mask) (Iink)----------;;~ 
Performs 2·0 Iinear interpolation of input values using the specified 
input/output table. Extrapolation is performed outside the table 
boundaries. The first dimension corresponds to the top (orleft) input port. 
PlIIameters - -=,.,----------"..----......,,; 
Row: 





Block Para met ers: Table 2 " 
Lookup Table (2·0) (mask) (~nk)I;;-----:;t---____,:;,_-_, 
Performs .·0 linelll interpolation of input values using the specifi~d 
input/output table. Extrapolation is performed outside the table 
boundalie;. The first dimension corresponds to the top (or left) input port. 
PlIIameters----:---=:-=-=-==:-:-==:--:-::=::--~_:=_==-." 
Row: 





Figure B.4 : Paramètres de la Table 1 et Table 2 
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Le bloc d'horloge est utilisé pour générer une séquence de 16 cycles résonants, il compte de 1 
jusqu'à 32 valeurs avec un retard de TJ2. Chaque bit représente la moitié d'un cycle résonant. Il 













Figure B.5 : Schéma bloc de l'horloge 
La figure B.6 représente le bloc pour calculer la puissance moyenne de la charge 
Fourier 
Figure B.6 : Schéma bloc de puissance 
126 
Commande d' un onduleur de puissance destiné au chauffage par induction par la modulation de densité d' impulsions avec amélioration du facteur 
de puissance 
Le bloc de Fourier est illustré à la figure B.7 
.qrt(u) 
Fcn2 m.lgnitude 
1 BD/pi" .t. n2(u (2) ,u (1 Il 
Mux Fcn3 
Figure B.7 Schéma bloc de Fourier 
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Paramètres de la Table 1 et Table 2 
Fichier M mdi.m 
f\1 = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0] ; 
BI = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 000]; 
Cl = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 000]; 
Dl = [1 0 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 0 1 000]; 
E l = [1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 000 1 0 1 0 1 000]; 
FI = [1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0]; 
G 1 = [1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0] ; 
Hl = [1 000 1 000 1 000 1 0 1 000 1 000 1 000 1 0 1 000]; 
Il = [1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0]; 
11 = [1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0]; 
KI = [1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0]; 
LI = [0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]; 
Ml = [1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0] ; 
NI = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
01 = [1 000000000000000 1 000000000000000]; 
Pl = [1 0000000000000000000000000000000]; 
QI = [Pl ;01 ;N1 ;M1 ;Ll ;Kl ;Jl ;11 ;Hl ;G 1 ;Fl ;El ;Dl ;Cl ;Bl ;f\I] ; 
f\2 = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0]; 
B2 = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1] ; 
C2 = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1] ; 
D2 = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1]; 
E2 = [1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1] ; 
F2 = [1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1] ; 
G2 = [1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1] ; 
H2 = [1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1] ; 
12 = [1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1]; 
J2 = [1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1] ; 
K2= [1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1] ; 
L2 = [1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]; 
M2= [1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1]; 
N2 = [1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] ; 
02 = [1 0 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] ; 
P2 = [1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] ; 




Commande d' un onduleur de puissance destiné au chauffage par induction par la modulation de densité d' impulsions avec amélioration du facteur 
de puissance 
% Programme du modèle MDI % 
clear aH 
clc 
Mmdi % M_ mdi.m contient paramètres des matrices du bloc de commande MDI 
F = 60; % fréquence de réseau 
Fr = 480e3; % fréquence de résonance 
nimp = 16; % nombre d ' impulsions 
valeur_P = [13.5519 53.3727 119.8896 212.5247 332.0626 477.5103 649.1744 847.4826 
1.0720e3 1.323Ie3 1.6020e3 1.905ge3 2.2365e3 2.5928e3 2.9776e3 3.3871e3]; 
Pc = 500; 
delta = (Pc*2)/100; 
epos I = delta; 
enegi = 2*delta/3 ; 
epos2 = - 2*delta/3; 
eneg2 = - delta; 
% valeurs des puissances mesurées en boucle ouverte 
% puissance consigne 
% écart d'hystérésis 
% limite supérieure de la fenêtre de l 'hystérésis I 
% limite inférieure de la fenêtre de l' hystérésis I 
% limite supérieure de la fenêtre de l'hystérésis 2 
% limite inférieure de la fenêtre de l 'hystérésis 2 
% Paramètres de la charge % 
Rp = 64; % rapport du transformateur 
R = 0.15; % valeur de la résistance 
Rr = R *Rp; % valeur de la résistance au primaire du transformateur 
L = 5e-6; % valeur de l'inductance 
Lr = L *Rp; % valeur de l'inductance au primaire du transformateur 
C = 2.1988e-8; % valeur de la capacité 
Cr = ClRp; % valeur de la capacité au primaire du transformateur 
Tr = 1/Fr; % période de la résonance 
Tfond = Tr*nimp; % période du bloqueur d 'ordre zéro 
%%%% QI=QI_16; 
nrang_QI=16; 
ncol_ QI =2*nimp; 
%%%% Q2=Q2_16; 
% nombre de ligne de la matrice QI 
% nombre de colonne de la matrice QI 
nrang_ Q2=nrang_ QI ; % nombre de ligne de la matrice Q2 
ncol_Q2=2*nimp; % nombre de colonne de la matrice Q2 
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Figure B.8 : Schéma du modèle alimenté par une sinusoïde 
Le bloc de commande MDI est le même bloc proposé à la figure B.3 avec la même horloge. Le 
bloc de calcul du taux de distorsion harmonique est représenté par la figure suivante : 
signal 
signal rms+-___ ..,..,... ____ --+~2 + 
Urms 






THD= Uhrms /U1 rms 
Avec: 
~ ~ŒJ 2 Math r THO >-----,,,..,....--r-.I " ,,.,"""' o----J ,.,"" 
THD=Uhrms/U1rms ~-
Uhrms = valeur efficace des harmoniques = sqrt( U2"'2 + U3"'2 + U4,.,2 .. .. ) = sqrt( Urms"'2 -U1 rms"'2) 
U1 rms = valeur efficace du fondamentale 
Urms = la valeur efficace du fondamentale et les harmoniques 
Figure B.9 : Schéma bloc de taux de distorsion 
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pulses N_signal l4- ----ISoq 
Commande MDI 
Consigne 
Pc ~----l Pc 
Organe d'asssNissemennt 
Figure B.I 0 : Schéma général du modèle asservi de la puissance 






horl oge T4 
Comm ande 
MDI 
Figure B.II : Bloc de commande MDI 
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L'organe d'asservissement est présenté à la figure B.12, la période du bloqueur d'ordre zéro est 
de 16 * Tr • 
r-r-...... ----1Seq In1 ... --{ 
Seq 
Selecteur Contrôleur d'hystérésis 





Figure B.12 : Schéma bloc de l'organe d'asservissement 
P 
Le contrôleur d'hystérésis comporte deux blocs d'hystérésis (Fig.B.14), un bloc de saturation 
(Fig.B.15) et un bloc 1/z d'un délai de 1/120 s. 
Figure B.13 : Bloc contrôleur d'hystérésis 
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Les paramètres d'hystérésis sont présentés comme suit: 
Re~~~--~~-7----~~~----' 
Output the speclied 'on' or 'off' value by comparing the input to the 
specified thresholds. T he on/off state of the relay is not affecled by input 
between the upper and Iower limits. 
Relay--------------------r 
Output the specified 'on' or 'off' value by comp~ing the input to the 
specified thresholds. The on/off state of the re~ is not affected by input 
between the upper and lower limits. 
P~amet~s----=------~~~~~~~ 
Switch on point: 
Parameters~--:;;:---=--=:--:===-=;;:-::=-=~ 
Switch on point: 
~sl ~~ __ ~ __ ~~==~ ____ __ lepos2 
S witch off point: 
I~~~g, . . .............. ·m •• · •• 
Output when on: 
Output when off: 
I~_-
&,ppl.\' 
S witch off point: 
leneg2 
Output when on: 
1_° _.=========== 
Output when off: 
Figure B.I4 : Paramètres des blocs d'hystérésis 
Les niveaux de saturations sont montrés à la figure B.IS 
ock Parameters: Saturation ~ '; 
Saturation====~========-=-=;;::-====""I 





.... 1 T reat as gain when linearizing 
OK Help 
Figure B.IS : Paramètres du bloc de saturation 
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La boucle anticipatrice présente le modèle inverse du procédé. Le signal d'entré est la puissance 
consigne Pc, le signal de sortie est un indice (n_ant) qui peut varier de 1 jusqu'à 16. Cette boucle 
est constituée d'un bloc Table_inv, ce dernier contient les valeurs de la puissance moyenne 




Figure B.16 : Bloc de la boucle anticipatrice 
Les paramètres du bloc Table _inv sont présentés à la figure suivante: 
Block Parameters: Table _inv '/$, 
LookupldxSearch (mask) (link)I------------.,..., 
Locate the input value's relative position within a range of numbers (the 
"breakpoint data" set). Returns an alla}' of the interval index "k"and 





Index search method: 1 Binar}' Search 
Pi' Begin index search using previous index result 
o Output onJ}' the index 
Process out of range input: 1 Linear Ex~p.~~~ __ .. _. __ te1 
Action for out of range input: J None El 
OK 
Figure B.17 : Paramètres de bloc Table IllV 
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Le bloc sélecteur est présenté à la figure B.I8 
1 






6 ... .. 
7 ~ .. 
8 ~ ... 
9 ~ ... 
10 ~ .. 





16 ... ... 







Figure B.I8 : Bloc sélecteur 
1 
Seq 
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